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JOHDANTO
Tämän oppaan tarkoituksena on 
selventää yleisötapahtumissa ja 
yleisissä kokouksissa erikoistehos-
teina käytettävien pyroteknisten 
tuotteiden, räjähteiden ja vaaral-
listen kemikaalien käytölle sään-
nöksissä asetettuja vaatimuksia. 
Tavoitteena on yhtenäistää viran-
omaisten valvontaa sekä tulkin-
toja liittyen tehosteiden käyttöön. 
Erikoistehosteena käytettävistä 
pyroteknisistä tuotteista, räjäh-
teistä ja vaarallisista kemikaaleista 
käytetään tässä oppaassa nimitystä 
tehoste. Oppaassa viitataan paikoin 
ilotulitusnäytöksiin ja ilotulitteiden 
yksityiseen käyttöön sekä räjähdys- 
ja louhintatyöhön liittyviin asioihin, 
mutta näitä ei varsinaisesti käsitellä 
tässä oppaassa.

Oppaan ensisijaisena kohderyh-
mänä ovat pelastusviranomaiset, 
jotka työtehtävissään ottaa kantaa 
tehosteiden turvalliseen käyttöön 
ja jotka valvovat niiden käyttöä. 
Tehosteita koskevat säännökset on 
esitetty monissa eri säädöksissä. 
Näin ollen kokoavalle oppaalle on 
nähty tarve. Pelastuslaitosten vaih-
televat valvontakäytännöt ovat on-
gelmallisia tehosteiden käyttäjien 
kannalta. Vaihtelevien käytäntöjen 
yhtenäistäminen edesauttaa hyvän 

turvallisuuskulttuurin muodostu-
mista yleisötapahtumissa ja helpot-
taa tehosteiden käytön valvontaa.

Opas sisältää käytännön tietoa 
erityyppisten tehosteiden ominai-
suuksista sekä turvallisen käytön 
suunnittelusta ja valvonnasta. Op-
paan alussa on avattu lainsäädän-
nössä sekä käytössä olevia termejä 
ja määritelmiä. Luvussa kaksi kä-
sitellään tehosteisiin, tehosteiden 
käyttöön, käyttäjään ja valvontaan 
liittyviä säännöksiä. Lukuun kol-
me on koottu listaus yleisimmin 
käytetyistä tehosteista ja niiden 
ominaisuuksista. Luku neljä puoles-
taan käsittelee tehosteiden käytön 
valvontaa.

Oppaan tekemisessä on avustanut 
Ari Arvola Special FX Oy:stä. Oppaan 
käsikirjoitusversiosta on pyydetty 
lausunnot muun muassa kaikilta 
aluepelastuslaitoksilta, Pelastus-
opistolta, Turvallisuus- ja kemikaa-
livirastolta (myöhemmin Tukes), 
Sisäasiainministeriöltä, Suomen 
Pelastusalan Keskusjärjestöltä, 
Puolustusvoimilta, Suomen Ilotu-
litus Oy:ltä sekä Pyroman Oy:ltä. 
Oppaan päivitysversiosta 2015 on 
pyydetty lausunnot Tukesilta ja py-
roteknikoilta sekä päivitysversiosta 
2017 pelastuslaitosten kumppa-
nuusverkoston yleisötapahtumat ja 
erikoistehosteet –työryhmältä.
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1. MÄÄRITELMÄT
Tehosteisiin liittyy paljon vaihtele-
via termejä ja määritelmiä. Tässä 
luvussa on avattu lyhyesti käytössä 
olevia termejä sekä määritelmiä, 
joiden hallitseminen helpottaa op-
paan käyttöä. Ensimmäiseen osaan 
on koottu lainsäädännön määrit-
telemiä termejä ja jälkimmäiseen 
osaan käytännön termejä. Termejä 
on avattu enemmän luvuissa 2, 3 ja 
4.

1.1. Lainsäädännön termistö

Ilotulite (F1, F2, F3 ja F4)
Ilotulite on viihdekäyttöön tarkoi-
tettu pyrotekninen tuote  1.

Ilotulitusnäytös
Ilotulitusnäytöksellä tarkoitetaan 
ilotulitteilla (luokat F1–F4) tehtyjä 
näytöksiä. Ilotulitusnäytöksen voi 
järjestää ainoastaan Tukesin hy-
väksymä näytösilotulituksia tekevä 
yritys. Ilotulitusnäytöksestä teh-
dään ilmoitus poliisille, joka kuulee 
ilmoituksen johdosta pelastusvi-

1 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 
3 §.

ranomaista. Poliisin tulee ilmoittaa 
näytöksestä pelastusviranomaiselle 
ja hätäkeskukselle. 2

Pyrotekninen tuote
Pyroteknisellä tuotteella tarkoi-
tetaan esinettä tai välinettä, joka 
sisältää kemiallisten reaktioiden 
seurauksena lämpöä, valoa, ääntä, 
kaasua, savua tai näiden yhdistel-
miä tuottavia aineita tai seoksia 3.

Pyroteknisen tuotteen luokka
Luokalla tarkoitetaan pyroteknis-
ten tuotteiden vaatimustenmu-
kaisuudesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa 4 säädettyä 
ilotulitteiden, teattereissa käytet-
tävien pyroteknisten tuotteiden ja 
muiden pyroteknisten tuotteiden 
jakoa luokkiin F1, F2, F3 ja F4 sekä 
T1 ja T2 sekä P1 ja P2. 

Räjähde
Räjähteellä tarkoitetaan räjähdysai-
netta ja räjähdysainetta sisältävää 
esinettä tai välinettä sekä muuta ai-

2 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudes-
ta 390/2005 94 ja 97 § [muutos 1271/2010]; Valtioneuvoston asetus 
räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 61 §.
3 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 6 § [muutos 358/2015]; Laki pyroteknisten tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 3 §.
4 Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukai-
suudesta 719/2015 3 §.
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kejä ovat kielto-, varoitus-, määrä-
ys-, varauloskäynti-, ensiapu- sekä 
palontorjuntamerkit.

Vaarallinen kemikaali
Vaarallisia kemikaaleja ovat kemi-
kaalit, jotka ovat luokitettu CLP-
asetuksen 9 mukaisesti terveydelle 
vaarallisiksi, ympäristölle vaaral-
lisiksi tai fysikaalista vaaraa (palo- 
ja räjähdysvaaraa) aiheuttaviksi 
kemikaaleiksi sekä muut palavat 
nesteet, joiden leimahduspiste on 
enintään 100 °C 10.

Vaarallisuusluokka
Vaarallisuusluokalla tarkoitetaan 
räjähteiden jakoa kuuteen vaaralli-
suusluokkaan sen mukaan, kuinka 
suuren vaaran räjähde mahdolli-
sessa onnettomuustapauksessa voi 
aiheuttaa ympäristölle. Vaaralli-
suusluokilla säädetään erityisesti 
räjähteiden kuljetusta, valmistusta, 
varastointia sekä pakkauksia ja nii-
den merkintöjä. Pyrotekniset tuot-
teet ovat pääsääntöisesti luokkaa 
1.4. Osa ilotulituksissa käytettävistä 
tuotteista on luokkaa 1.3. Ilotulitus-
näytöksissä käytetään joskus myös 
luokan 1.1. järeitä ilotulitteita. 11

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP-
asetus). 
10 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varas-
toinnin valvonnasta 685/2015 3 §.
11 Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin 
valvonnasta 819/2015 3 §; TRAFI/4541/03.04.03.00/2015.

netta, seosta, esinettä tai välinettä, 
joka on valmistettu tuottamaan rä-
jähdyksen tai pyroteknisen ilmiön 5.

Teattereissa käytettävät 
pyrotekniset tuotteet (T1 ja T2)
Teattereissa käytettävillä pyrotek-
nisillä tuotteilla tarkoitetaan sisä- 
tai ulkoilmanäyttämöllä käytet-
täväksi tarkoitettuja pyroteknisiä 
tuotteita, mukaan lukien elokuva- ja 
televisiotuotanto ja vastaavat käyt-
tötarkoitukset 6.

Tehosteräjäytys
Tehosteräjäytyksellä tarkoitetaan 
teatteri-, televisio- tai elokuvatuo-
tannossa, konsertissa, yleisötilai-
suudessa ja muussa vastaavassa ti-
laisuudessa toteutettua räjäytystä 7.

Turvamerkit
Turvamerkeillä tarkoitetaan työ-
paikkojen turvamerkeistä annetun 
asetuksen 8 mukaisia merkkejä. 
Turvamerkkejä ovat asetuksen 
mukaiset kilvet, käsimerkit sekä 
esteitä ja vaarallisia paikkoja tar-
koittavat merkit, valomerkit, ää-
nimerkit ja ennakolta määrätyt 
puhutut viestit (ääniviestit). Merk-

5 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudes-
ta 390/2005 6 § [muutos 358/2015].
6 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 180/2015 
3 §.
7 Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 
644/2011 2 § [muutos 484/2016].
8 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähim-
mäisvaatimuksista 687/2015.
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tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, 
sovelletaan siihen kokoontumis-
lain säännöksiä yleisötilaisuudesta,  
jollei tilaisuutta osanottajien lu-
kumäärän, tilaisuuden laadun tai 
muiden erityisten syiden perus-
teella voida pitää luonteeltaan 
yksityisenä. 15  Käytettäessä tehos-
teita yksityistilaisuuksissa, nou-
datetaan niiden käytössä samoja 
säännöksiä kuin yleisölle avoimissa 
tilaisuuksissa.

1.2. Käytännön termistö

Erikoistehoste
Erikoistehosteilla tarkoitetaan 
elokuvissa, teattereissa ja yleisöta-
pahtumissa käytettäviä fyysisiä tai 
visuaalisia tehosteita. Erikoistehos-
teilla pyritään esittämään mahdol-
lisimman realistisesti tapahtumia, 
joiden tekeminen oikeasti olisi 
kallista, vaarallista tai mahdotonta. 
Erikoistehosteet voivat myös olla 
oma osa esitystä. Fyysisiä tehos-
teita ovat esimerkiksi pyrotekniset 
tehosteet, säätehosteet sekä me-
kaaniset tehosteet. Visuaalisilla 
tehosteilla tarkoitetaan televisio- ja 
elokuvatuotannossa käytettäviä 
tehosteita, joita lisätään kuvaan 
jälkituotantovaiheessa. Visuaalisia 

15 Kokoontumislaki 530/1999 2 §.

Varoitusmerkit
Varoitusmerkeillä tarkoitetaan 
sekä työpaikkojen turvamerkintöi-
nä käytettäviä varoitusmerkkejä 
12 että CLP-asetuksen 13  mukaisia 
varoitusmerkkejä. CLP-asetuksen 
mukaisia merkkejä ovat ”Räjähtä-
vä”, ”Syttyvä”, ”Hapettava”, ”Paineen 
alainen kaasu”, ”Syövyttävä”, ”Välit-
tömästi myrkyllinen”, ”Terveyshait-
ta”, ”Vaarallinen otsonikerrokselle”, 
”Vakava terveysvaara” ja ”Ympäris-
tölle vaarallinen” -merkit.

Yleinen kokous
Yleinen kokous on mielenosoitus 
tai muu kokoontumisvapauden 
käyttämiseksi järjestetty tilaisuus, 
johon muutkin kuin nimenomaises-
ti kutsutut voivat osallistua tai jota 
he voivat seurata. Yleisenä kokouk-
sena ei kuitenkaan pidetä sellaista 
mielenosoitusta, joka on tarkoitettu 
ainoastaan yksittäisten henkilöiden 
mielipiteen ilmaisemista varten. 14

Yleisötilaisuus
Yleisötilaisuus (yleisötapahtuma) 
on yleisölle avoin huvitilaisuus, kil-
pailu, näytös tai muu niihin rinnas-
tettava tilaisuus, jota ei pidetä ylei-
senä kokouksena. Jos tilaisuuteen 
osallistuminen edellyttää kutsua 

12 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vä-
himmäisvaatimuksista 687/2015.
13 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 
(CLP-asetus).
14 Kokoontumislaki 530/1999 2 §.
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kaapeleilla tai langattomasti. Lau-
kaisu tapahtuu laitteelta manuaali-
sesti tai tietokoneohjauksella.

Palovartiointi
Palovartioinnilla tarkoitetaan te-
hosteiden käyttöpaikalla suoritet-
tavaa käytönaikaista ja sen jälkeistä 
valvontaa. Palovartioinnilla tarkoi-
tetaan myös automaattisen paloil-
moittimen irtikytkentöjen aikaista 
palovartiointia. Palovartiointi jär-
jestetään, jotta onnettomuustilan-
teisiin voidaan reagoida riittävän 
nopeasti ja mahdollisten lisävahin-
kojen syntyminen voidaan estää.

tehosteita ovat esimerkiksi tietoko-
neella tehdyt tai jälkikäteen käsitel-
lyt kuvamateriaalit. 

Käyttöpaikka
Käyttöpaikalla tarkoitetaan paik-
kaa, jossa tehosteita käytetään ja 
käsitellään. Käyttöpaikka voi olla 
esimerkiksi esiintymislava tai rajat-
tu ulkoalue.

Käytön vastuuhenkilö 
Käytön vastuuhenkilö nimetään 
tehosteilmoituksessa. Vastuuhen-
kilön tehtävänä on huolehtia siitä, 
että toiminta tapahtuu turvallisesti 
ja tehosteita käsitellään säännösten 
mukaisesti sekä pelastusviranomai-
sen antamien ehtojen mukaisesti 16. 
Käytön vastuuhenkilön on oltava 
yleensä käyttöpaikalla, kun tuottei-
ta käsitellään ja käytetään. 

Laukaisupaikka 
Laukaisupaikka on paikka, josta 
ampuja laukaisee tehosteet. Lau-
kaisupaikka sijoitetaan siten, että 
sieltä on esteetön näköyhteys lau-
kaistaviin tehosteisiin.

Laukaisupöytä/laukaisulaite
Laukaisupöytä tai laukaisulaite on 
laite, jolla ampuja laukaisee tehos-
teet. Laite on yhdistetty tehosteisiin 

16 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].

Kuva: Jussi Hyttinen, Children of Bodom, 
Wacken 2011  Tehosteet: Special FX Oy
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Sisusteiden syttyvyysluokka
Syttyvyysluokalla tarkoitetaan 
sisusteiden tutkittuja palo-omi-
naisuuksia. Ominaisuuksia ovat 
syttymisherkkyys, liekkien leviä-
misnopeus materiaalissa, läm-
mönvapautuminen sekä savujen 
ja kaasujen muodostuminen.  Ylei-
sötapahtumissa, joissa käytetään 
tehosteita, tulee käyttöpaikalla 
käytettävien sisusteiden olla vai-
keasti syttyviä. Syttyvyysluokituk-
sessa yleisimmin käytetään DIN 
4102 -standardia, jonka mukaisesti 
luokitelluista sisusteista hyväksy-
tään luokan B1 tuotteet. Edelleen 
käytössä olevan suomalaisen luo-
kitusjärjestelmän luokista hyväk-
sytään SL1. Näiden lisäksi käytössä 
on myös muita luokitusjärjestel-
miä ja syttyvyysluokkia, joiden 
hyväksyttävyydestä päätetään 
pelastusviranomaisen toimesta 
tapauskohtaisesti.

Suojaetäisyys
Suojaetäisyydellä tarkoitetaan sitä 
etäisyyttä, jonka päässä yleisön on 
turvallista oleskella sekä etäisyyttä, 
jonka päässä tehosteista ei aiheudu 
syttymisvaaraa. Suojaetäisyys (vä-
himmäisvaroetäisyys) ilmoitetaan 
pyroteknisissä tuotteissa. Vaarallis-
ten kemikaalien osalta suojaetäisyy-
den määrittää laitteen valmistaja 
tai pyroteknikko tapauskohtaisesti.  

Pyroteknikko
Pyroteknikolla tarkoitetaan hen-
kilöä, joka suunnittelee tehoste-
esityksen ja vastaa sen toteutukses-
ta. Pyroteknikko on yleensä myös 
ko. tehostetoteutuksessa käytön 
vastuuhenkilö ja/tai tuotteiden 
ampuja.

Pyrotekninen tehoste
Pyroteknisistä tehosteista puhu-
taan nimityksellä pyrotekninen 
tuote, pyrotekniikka tai pyrot. Ylei-
sötapahtumissa käytettäviä pyro-
teknisia tehosteita ovat esimerkiksi 
kipinäsuihkut, välähdykset, miinat, 
liekit ja äänitehosteet.

Rakennuksen tai maanomistajan 
lupa tehosteiden käyttöön
Rakennuksen tai maanomistajan 
lupa tehosteiden käyttöön on asia-
kirja, jolla rakennuksen tai maan-
omistaja antaa tehosteiden käyt-
täjälle luvan tehosteiden käyttöön 
omistamassaan rakennuksessa tai 
maa-alueella.

Sisuste
Sisusteella tarkoitetaan verhoa, 
pehmustettua istuinhuonekalua, ir-
tomattoa sekä muuta käyttötapansa 
ja -materiaalinsa puolesta näihin 
rinnastettavaa tuotetta.
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Vaarallisella kemikaalilla 
toteutettu tehoste
Vaaralliset kemikaalit ovat kemi-
kaalilainsäädännössä sellaisiksi 
määriteltyjä kemikaaleja. Niiden 
käytössä tehosteena yleisötapah-
tumassa noudatetaan samoja mää-
räyksiä kuin pyroteknisten tehos-
teiden käytössä. Tehostekäytössä 
yleisötapahtumissa käytetään esi-
merkiksi nestekaasua, polttonestei-
tä ja alkoholia.

Vastuuvakuutus
Toiminnan vastuuvakuutuksesta 
korvataan toiselle osapuolelle ai-
heutuneet henkilö- ja esinevahin-
got, joista vakuutuksenottaja on 
korvausvelvollinen. Poliisi voi mää-
rätä yleisötilaisuuden järjestämisen 
edellytykseksi, että järjestäjällä on 
riittävä vastuuvakuutus mahdolli-
sen korvausvelvollisuutensa varal-
ta, jos tilaisuuden järjestämisestä 
voi aiheutua vahinkoa henkilölle tai 
omaisuudelle  17.

17 Kokoontumislaki 530/1999 16 §.

Suojaetäisyydestä käytetään myös 
termejä turvaetäisyys, vähimmäis-
varoetäisyys ja varoetäisyys. 

Tehoste
Tehoste on tässä oppaassa yleis-
nimitys, jolla tarkoitetaan yleisö-
tapahtumissa erikoistehosteina 
käytettäviä pyroteknisiä tuotteita,  
räjähteitä ja vaarallisia kemikaaleja.

Tilapäisten rakenteiden 
pystytystodistus 
Tilapäisten rakenteiden pysty-
tystodistus on asiakirja, jolla ti-
lapäisten rakenteiden pystyttäjä 
vakuuttaa rakenteiden olevan  
pystytetty määräysten ja valmis-
tajan antamien ohjeiden mukai-
sesti. Tästä käytetään myös termiä 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja. 

Tulityölupa
Tulityölupa on kirjallinen lupa 
tehdä tulitöitä väliaikaisella tuli-
työpaikalla ja se on rakennuksen 
omistajan tai haltijan ja tehosteiden 
käyttäjän välinen sopimus. Jossain 
tapauksissa rakennuksen omistaja 
tai haltija haluaa tehdä kirjallisen 
tulityöluvan, jossa määritellään 
tarkemmin pyroteknikon vastuita 
ja tehostetoteutuksen turvallisuus-
järjestelyitä. Pelastusviranomaiset 
eivät vaadi tulityölupaa, kun käyte-
tään tehosteita. 
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2. LAINSÄÄDÄNTÖ
Pyroteknisten tuotteiden, räjäh-
teiden ja vaarallisten kemikaalien 
käyttöön liittyy paljon erilaisia sään-
nöksiä. Tehosteita ja niiden käyttöä 
käsitellään esimerkiksi kemikaali-, 
pelastus- ja työturvallisuuslainsää-
dännössä. Tähän lukuun on koottu 
tehosteisiin liittyvät säännökset 
niiltä osin, kuin ne koskevat pelas-
tusviranomaisen tehtäviä.

2.1. Tehosteiden käyttöä 
koskevat säännökset

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaa-
leja saa käyttää erikoistehosteena 
kokoontumislaissa 18 tarkoitetuissa 
yleisissä kokouksissa ja yleisötilai-
suuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus 
pelastusviranomaiselle viimeistään 
14 vuorokautta ennen tilaisuuden 
järjestämistä. Tässä yhteydessä on 
muistettava, että myös tapahtuman 
pelastussuunnitelma tulee toimit-
taa tiedoksi pelastusviranomaiselle 
viimeistään 14 vuorokautta ennen 
tapahtumaa. Pelastussuunnitel-
massa käsitellään muun muassa te-
hostetoteutuksen riskit sekä siihen 
liittyvät turvallisuusjärjestelyt. 19

18 530/1999 2 §.
19 Pelastuslaki 379/2011 16 §; Laki vaarallisten kemikaalien ja räjäh-
teiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].

Tehosteilmoituksessa tulee nimetä 
vastuuhenkilö, jolla on panostaja-
laissa tarkoitettu tehostealan päte-
vyys (tehosteräjäyttäjän pätevyys). 
Käytön vastuuhenkilön tehtävänä 
on huolehtia siitä, että räjähteitä 
tai vaarallisia kemikaaleja käyte-
tään säännösten mukaisesti sekä 
pelastusviranomaisen asettamien 
rajoitusten ja ehtojen mukaisesti. 
Pelastusviranomainen voi ilmoi-
tuksen perusteella määrätä erikois-
tehosteiden turvallisen käsittelyn 
kannalta tarpeellisia rajoituksia ja 
ehtoja aiotulle käytölle. Pelastusvi-
ranomainen voi kieltää käytön, jos 
siitä aiotussa paikassa ja aiottuna 
ajankohtana voidaan katsoa aiheu-
tuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- 
tai omaisuusvahinkojen vaaraa. 20

Tehosteräjäytyksissä on käytettävä 
mahdollisimman sopivaa panosta 
ja kiinnitettävä huomioita räjäytyk-
sen ajoitukseen, palo-, paine- ja sir-
palevaaraan ja erityisesti sisätilois-
sa räjäytettäessä pölyräjähdyksen 
vaaraan 21.

20 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].
21 Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 
644/2011 29 § [muutos 484/2016].
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käytön aiheuttamista vaaroista ja 
joka on saanut riittävän opastuksen 
kyseiseen työhön. Ei ole riittävää, 
että henkilö on saanut ohjeistuksen 
ja toimii sen jälkeen itsenäisesti 
valvojan ollessa esimerkiksi toisel-
la työmaalla, vaan välitön valvonta 
tulee ymmärtää siten, että valvoja 
työskentelee samalla työmaalla. 
Toisaalta välittömältä valvonnalta 
ei edellytetä jatkuvaa läsnäoloa 
työskentelytilanteessa. Valvonnas-
ta vastaavaan henkilöön tulee olla 
mahdollista saada kaikissa tilan-
teissa yhteys esimerkiksi puheli-
mella. 24

Käytön vastuuhenkilön tehtävänä 
on huolehtia siitä, että toiminta ta-
pahtuu turvallisesti ja tuotteita käy-
tetään säännösten ja tehosteilmoi-
tuksen sekä pelastusviranomaisen 
asettamien rajoitusten ja ehtojen 
mukaisesti. Tehosteiden käyttäjä 
saa käyttää ainoastaan tuotteita, 
joita osaa käyttää turvallisesti ja 
joiden ominaisuudet hän tuntee. 
Vastuuhenkilön on pääsääntöises-
ti oltava tapahtumapaikalla, kun 
tuotteita käsitellään ja käytetään. 
Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin 
tilanteet, joissa tehosteita käsit-
telee vastuuhenkilön valvonnassa 
edellisessä kappaleessa esitettyjen 

24 Panostajalaki 423/2016 3 § ja HE 134/2015; Valtioneuvoston ase-
tus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/2011 7 § [muutos 
484/2016].

2.2. Käyttäjää koskevat 
säännökset

Yleisötapahtumissa käytettävien 
tehosteiden käytön vastuuhenkilöl-
lä tulee olla panostajalaissa tarkoi-
tettu tehostealan pätevyys. Tehos-
tealan pätevyydellä tarkoitetaan 
tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjaa. 
Ennen 1.9.2016 myönnetyt räjäyt-
täjäluokka E:n mukaiset pätevyys-
kirjat ovat voimassa enintään viisi 
vuotta 1.9.2021 saakka. Pätevyys-
kirja annetaan kerrallaan enintään 
viideksi vuodeksi, ja sen myöntää 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallinto-
viraston työsuojelun vastuualue. 22

Panostajalain 23 mukaan räjäytys-
työtä saa tehdä henkilö, jolla on 
voimassa oleva asianmukainen 
pätevyyskirja ja joka on rekiste-
röity panostajan pätevyyskirjojen 
rekisteriin. Hänen välittömässä val-
vonnassaan räjähteitä saa käsitellä 
ja käyttää muukin täysi-ikäinen 
henkilö, jolla on kyseiseen räjäytys-
työhön riittävä ammatillinen osaa-
minen. Valvonnan alla räjäytystyötä 
saa tehdä huolellinen, luotettava ja 
työhön sopiva 18 vuotta täyttänyt 
henkilö, jolla on riittävät tiedot 
käytettävien räjähdystarvikkeiden 

22 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015]; Panostajalaki 423/2016 
4, 5, 13 ja 30 §; Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista 
458/2016 12 §.
23 423/2016 3 §
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4. ryhdyttävä toimenpiteisiin 
poistumisen turvaamiseksi 
tulipaloissa ja muissa vaarati-
lanteissa sekä toimenpiteisiin 
pelastustoiminnan helpottami-
seksi.  25

Tehosteiden käyttö tapahtumassa 
tulee huomioida jo tapahtuman 
suunnitteluvaiheessa. Yleisötapah-
tumaan, jossa käytetään avotulta, 
ilotulitteita tai muita pyroteknisiä 
tuotteita taikka erikoistehosteina 
vaarallisia kemikaaleja, on laadit-
tava yleisötapahtuman pelastus-
suunnitelma 26. Yleisötapahtuman 
pelastussuunnitelmassa on otetta-
va huomioon tehosteet sekä niiden 
aiheuttamat riskit ja mahdolliset 
vaaratilanteet. Pyroteknikon vel-
vollisuutena on antaa tapahtuma-
järjestäjälle ja turvallisuudesta 
vastaavalle henkilölle tarvittavat 
tiedot esityksestä, sen aiheuttamis-
ta riskeistä, niihin varautumisesta 
ja toimintaohjeista. Muita tärkeitä 
pyroteknikon kanssa suunniteltavia 
asioita ovat sammutus- ja pelastus-
tehtävien järjestelyt, kuten avoimet 
pelastustiet ja palovartiointi sekä 
tarvittavan materiaalin, kuten al-
kusammutuskaluston ja ensiapu-
tarvikkeiden varaaminen.

25 Pelastuslaki 379/2011 5 ja 14 §.
26 Pelastusasetus 407/2011 3 §.

edellytysten mukaisesti muu ni-
metty henkilö. Tällaisista tilanteista 
esimerkkinä ovat teatteriesitykset, 
jotka toistuvat täysin samanlaisina. 
Tehosteilmoituksessa on esitettävä 
poikkeavat järjestelyt.

Mikäli ulkomaiset pyroteknikot ha-
luavat käyttää tehosteita Suomes-
sa, tulee myös heillä olla Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
antama tehosteräjäyttäjän päte-
vyyskirja. Yleisempi vaihtoehto on 
käyttää vastuuhenkilönä tehoste-
räjäyttäjän pätevyyskirjan omaavaa 
henkilöä, joka valvoo, että toteutus 
tehdään suomalaisten määräysten 
mukaisesti, vaikka varsinaisen te-
hostetoteutuksen rakentaisivat ja 
tehosteita käyttäisivät ulkomaiset 
pyroteknikot.

Tehosteita on käsiteltävä huolel-
lisesti ja riittävää varovaisuutta 
noudattaen. Tehosteiden käytön 
vastuuhenkilön on osaltaan
1. ehkäistävä tulipalojen syttymis-

tä ja muiden vaaratilanteiden 
syntymistä;

2. varauduttava henkilöiden, 
omaisuuden ja ympäristön suo-
jaamiseen vaaratilanteissa;

3. varauduttava tulipalojen sam-
muttamiseen ja muihin sellai-
siin pelastustoimenpiteisiin, 
joihin omatoimisesti kyetään;
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2.3.1. Räjähteet ja pyrotekniset 
tuotteet

Markkinoille saatettavat räjähteet 
on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että niiden aiheuttama vaara 
ihmisten turvallisuudelle, ympäris-
tölle ja omaisuudelle on mahdol-
lisimman vähäinen normaaleissa 
ja ennakoitavissa olevissa käyttö-
olosuhteissa. Lisäksi pyroteknisten 
tuotteiden valmistajan, maahan-
tuojan tai jakelijan on riittävällä 
laadunvalvonnalla varmistettava, 
että tuotteet ovat ennen myyntiä 
tai muuta luovutusta edellytettyjen 
vaatimusten mukaisia. Pyrotek-
nisten tuotteiden on toimittava oi-
kealla tavalla, kun niitä käytetään 
aiottuun tarkoitukseen, ja ne on 
suunniteltava ja valmistettava siten, 
että ne voidaan hävittää turvallises-
ti. Pyroteknisten tuotteiden tulee 
olla asianmukaisesti pakattuja ja 
niiden mukana tulee seurata turval-
lista varastointia ja käyttöä koske-
vat tiedot ja ohjeet. Ne tulee lisäksi 
varustaa turvallisen käytön edellyt-
tämillä merkinnöillä.  34

Pyroteknisten tuotteiden valmista-
jan tehtävänä on luokitella tuotteet 
käytön ja käyttötarkoituksen sekä 
vaara- ja melutason mukaisesti. 
Tuotteet luokitellaan ilotulitteisiin 

34 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 67, 68 ja 71 § [muutos 1030/2009].

2.3. Tehosteita koskevat 
säännökset

Tehosteiden käytöstä, säilytyksestä, 
varastoinnista, markkinoille hyväk-
symisestä sekä maahantuonnista 
säädetään laissa vaarallisten ke-
mikaalien ja räjähteiden käsittelyn 
turvallisuudesta 27, valtioneuvoston 
asetuksessa vaarallisten kemikaa-
lien käsittelyn ja varastoinnin val-
vonnasta 28 sekä valtioneuvoston 
asetuksessa räjähteiden valmistuk-
sen ja varastoinnin valvonnasta 29. 
Pyroteknisistä tuotteista säädetään 
lisäksi laissa pyroteknisten tuot-
teiden vaatimustenmukaisuudesta 
30 ja valtioneuvoston asetuksessa 
pyroteknisten tuotteiden vaatimuk-
senmukaisuudesta 31. Nestekaasun 
käyttöä koskevat myös valtioneu-
voston asetus nestekaasulaitosten 
turvallisuusvaatimuksista 32 sekä 
kaasulaiteasetus 33. Pyroteknisistä 
tuotteista, räjähteistä ja vaaral-
lisista kemikaaleista käsitellään 
tässä luvussa niitä asioita, jotka 
koskevat niiden käyttöä tehosteena 
yleisötapahtumissa. 

27 390/2005.
28 685/2015.
29 819/2015.
30 180/2015.
31 719/2015.
32 858/2012.
33 1434/1993.
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Pyrotekniset tuotteet on merkittävä 
rekisteröintinumerolla ja niihin on 
kiinnitettävä näkyvästi, pysyvästi 
ja helposti luettava CE-merkintä. 
Tuotteisiin tulee myös liittää tar-
vittavat ohjeet ja turvallisuustiedot. 
Muissa kuin ajoneuvoissa käytet-
tävässä pyroteknisessä tuotteessa 
tulee olla ainakin seuraavat tiedot:
1.  tuotteen nimi ja tyyppi;
2.  rekisteröintinumero;
3.  tuotteen tuote-,  

erä- tai sarjanumero;
4.  luovutusikärajat;
5.  tuotteen luokka ja käyttöohjeet;

(luokat F1–F4), teattereissa käytet-
täviin pyroteknisiin tuotteisiin (T1 
ja T2) sekä muihin pyroteknisiin 
tuotteisiin (P1 ja P2). Teattereissa 
käytettävillä tuotteilla (T1 ja T2) 
tarkoitetaan sisä- tai ulkoilmanäyt-
tämöllä käytettäväksi tarkoitettuja 
pyroteknisiä tuotteita, mukaan 
lukien elokuva- ja televisiotuotan-
to ja vastaavat käyttötarkoitukset. 
35 Tuotteiden luokittelu helpottaa 
käytön valvontaa ja valvonnan 
vastuunjakoa. 

35 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 
180/2015 3 ja 7 §; Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 3 §.
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2.3.2. Vaaralliset kemikaalit

Tehostetoteutuksissa käytetään 
vaarallisia kemikaaleja tuottamaan 
esimerkiksi erilaisia liekkejä. Käy-
tössä on muun muassa nestekaasua, 
alkoholia, aerosoleja ja polttones-
teitä. Käytön vastuuhenkilö esittää 
tehosteilmoituksessa toteutuksessa 
käytettävät vaaralliset kemikaalit ja 
niiden määrät sekä käyttöön liitty-
vät turvallisuusjärjestelyt. 

Vaarallisten kemikaalien käyttö 
yleisötapahtumassa on tilapäistä 
vaarallisten kemikaalien vähäistä 
teollista käsittelyä ja varastointia. 
Tilapäisellä käsittelyllä tai varas-
toinnilla tarkoitetaan enintään kuu-
si kuukautta kestävää toimintaa, 
kuten kemikaalin käyttöä työmailla, 
messuilla, näyttelyissä tai kilpai-
luissa. Mikäli tehostetoteutuksissa 
käsiteltävien ja varastoitavien vaa-
rallisten kemikaalien määrä täyttää 
säädöksessä määritetyt kriteerit, 
on käsittely ja varastointi ilmoituk-
senvaraista. Ilmoitus tilapäisestä 
vähäisestä toiminnasta tehdään pe-
lastuslaitokselle vähintään kuukau-
si ennen toiminnan aloittamista.  37

Vaarallisten kemikaalien käytössä 
tulee huomioida käyttöön liitty-
vät yleiset turvallisuusperiaatteet. 

37 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varas-
toinnin valvonnasta 685/2015 5 ja 34 §.

6.  luokan F1 ilotulitteissa sekä T1 
pyroteknisissä tuotteissa vähim-
mäisvaroetäisyys ja tarvittaessa 
maininta ”vain ulkokäyttöön”;

7.  luokan F2 ja F3 ilotulitteissa 
maininta ”vain ulkokäyttöön” ja 
vähimmäisvaroetäisyys;

8.  luokan F4 ilotulitteissa ja T2 py-
roteknisissä tuotteissa maininta 
”vain asiantuntijakäyttöön” ja 
vähimmäisvaroetäisyys;

9. luokkaan F3 ja F4 kuuluvassa 
ilotulitteessa valmistusvuosi;

10. tuotteen sisältämän räjähdysai-
neen nettomassa.  36

36 Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta 
180/2015 10–12 §; Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudesta 719/2015 10 §.
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toteuttamiseen. Kaasulaitteina käy-
tetään tehostekäyttöön tarkoitettu-
ja ja hyväksyttyjä laitteita. Lisäksi 
käytetään käyttötarkoituskohtaisia 
yksilöllisiä laitteita. 

Kaasulaitteet tulee suunnitella ja 
valmistaa niin, että ne toimivat 
turvallisesti käyttötarkoituksen 
mukaisessa käytössä. Kaasulait-
teen rakenneaineiden tulee kestää 
ennakoitavissa olevat mekaaniset, 
kemialliset ja lämmön vaikutukset. 
Lisäksi tulee huolehtia, että kaasu-
laitteen rakenne sekä säätö- ja varo-
laitteet varmistavat, että laite toimii 
vakaasti ja turvallisesti siten, ettei 
kaasuvuotoja esiinny eikä palamis-
tuotteista tai lämpötilan noususta 
aiheudu vaaraa.  41

Kaasulaitteiden tulee olla CE-mer-
kittyjä ja niiden tulee täyttää niille 
määritetyt olennaiset vaatimukset 
42. Itse omaan käyttöön valmistet-
tujen kaasulaitteiden ei tarvitse olla 
CE-merkittyjä, mutta tällöin valmis-
tajan tulee osoittaa muuten, että 
laite täyttää kaasulaitteelle asetetut 
vaatimukset. Todisteeksi tästä käy 
esimerkiksi Tukesin hyväksymän 

41 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 47 §.
42 Kaasulaiteasetus 1434/1993 5 ja 6 §.

Toiminnanharjoittajan tulee olla 
selvillä käsittelemiensä vaarallis-
ten kemikaalien ominaisuuksista. 
Vaarallisista kemikaaleista ja rä-
jähteistä aiheutuvien vahinkojen 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi 
toiminnanharjoittajan on, silloin 
kun se on kohtuudella mahdollista, 
valittava käyttöön olemassa olevis-
ta vaihtoehdoista vähiten vaaraa 
aiheuttava kemikaali, räjähde tai 
menetelmä. Toiminnanharjoittajan 
on noudatettava vaarallisen kemi-
kaalin ja räjähteen määrä ja vaaral-
lisuus huomioon ottaen riittävää 
huolellisuutta ja varovaisuutta hen-
kilö-, ympäristö- ja omaisuusvahin-
kojen ehkäisemiseksi.  38

Vaarallisten kemikaalien valmis-
tus-, siirto-, varastointi- ja käyttö-
laitteistot tulee asentaa ja huoltaa 
asiantuntevasti ja huolellisesti si-
ten, että niiden käytöstä ei aiheudu 
henkilö-, ympäristö- ja omaisuusva-
hingon vaaraa.  39

Nestekaasu

Nestekaasun käyttö tehosteena 
esityksissä on teknistä käyttöä 40. 
Nestekaasua käytetään tehosteto-
teutuksissa erilaisten kaasuliekkien 

38 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 7–9 §.
39 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 53 §.
40 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuk-
sista 858/2012 4 §.
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Kaasulaitteessa ja pakkauksessa 
olevissa merkinnöissä on selvästi 
määriteltävä käytettävä kaasulaji, 
kaasun käyttöpaine ja käyttörajoi-
tukset, erityisesti käyttörajoitus 
koskien asentamista vain sellaiseen 
tilaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. 
Kaasulaitteen varusteiden mukana 
on myös toimitettava asennus-, sää-
tö-, käyttö- ja huolto-ohjeet.  44

Käyttölaitteita saa sijoittaa vain 
sellaisiin tiloihin, joiden suuruus 
ja ilmanvaihto ovat riittävät. Käyt-
tölaitteet on sijoitettava siten, että 
niiden läheisyydessä olevat esi-
neet ja pinnat eivät lämpene tur-
vallisuutta vaarantavalla tavalla. 
Yleensä käyttölaitteessa tulee olla 
liekinvalvontalaite, mutta sitä ei 
vaadita jatkuvassa henkilövalvon-
nassa käytettävässä avoliekkisessä 
käyttölaitteessa. Tehostetoteutuk-
sissa nestekaasulaitteet ovat aina 
jatkuvan valvonnan alla.  45

Jos kaasulaitteen liittämiseen käy-
tetään kaasuletkua, on letkun olta-
va nestekaasukäyttöön ja kohteen 
suurimmalle sallitulle käyttöpai-
neelle tarkoitettu. Kylmissä olosuh-
teissa on varmistettava, että letku 
on tarkoitettu käytettäväksi kysei-
sissä olosuhteissa. Letkun pituutta 

44 Kaasulaiteasetus 1434/1993 Liite I.
45 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuk-
sista 858/2012 51 ja 54 §.

kaasuasennusliikkeen todistus tai 
hyväksytyn tarkastuslaitoksen 43  
todistus. 

Kaasulaitteiden mukana on mark-
kinoille saatettaessa toimitettava 
asentajalle tarkoitetut tekniset 
ohjeet ja käyttäjälle tarkoitetut 
käyttö- ja huolto-ohjeet. Kaasulait-
teessa ja sen pakkauksessa on ol-
tava asiaankuuluvat merkinnät.  
Käyttäjälle tarkoitetuissa käyttö- ja 
huolto-ohjeissa on oltava kaikki 
turvallisen käytön kannalta tar-
peellinen tieto ja erityinen huomio 
on kiinnitettävä käyttörajoituksiin. 

43 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 100 § [muutokset 1030/2009, 1271/2010].
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avotulen teko on kiellettävä selke-
ästi kieltomerkinnöin nestekaasun 
käsittelypaikkojen läheisyydessä.  47

Nestekaasun käyttölaitteita saa 
asentaa ja huoltaa Tukesin hyväk-
symä asennus-, huolto- ja tarkas-
tusliike. Letkuasennuksen osalta 
edellytetään, että asennukset tulee 
tehdä asiantuntevasti ja huolelli-
sesti siten, että niiden käytöstä ei 
aiheudu henkilö-, ympäristö- ja 
omaisuusvahingon vaaraa.  48

Aerosolit

Vaarallisia kemikaaleja sisältävät 
aerosolit tulee suunnitella, mitoit-
taa, valmistaa ja täyttää kemikaa-
leilla niin, että ne ovat turvallisia 
normaaleissa ja ennakoitavissa ole-
vissa varastointi- ja käyttöolosuh-
teissa. Erityisesti tulee huolehtia 
siitä, että aerosolin päällys kestää 
sisällön aiheuttaman paineen ja 
aerosolien sisältämien kemikaa-
lien vaikutuksen ja että aerosolin 
tyhjennyslaite toimii turvallisesti 
käyttötarkoituksen mukaisessa 
käytössä. Aerosolin markkinoille 
saattavan on varmistettava ja osoi-
tettava, että tuote täyttää sitä koske-
vat vaatimukset. Tuotteen mukana 

47 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuk-
sista 858/2012 15, 22 ja 24 §; Valtioneuvoston asetus vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2014 45§; 
Pelastuslaki 379/2011 9 ja 10 §.
48 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 53 ja 55 § [muutos 1271/2010].

ei tehostekäytössä ole rajoitettu. 46   
Nestekaasuletkujen sijoittamisessa 
tulee huomioida, etteivät ne pääse 
vahingoittumaan toiminnan aikana 
ja ettei niihin ole vaarana kompas-
tua. Nestekaasua käytettäessä tulee 
käyttäjän valvoa, ettei nestekaasua 
pääse purkautumaan hallitsemat-
tomasti tiloihin. Valvonnassa voi-
daan hyödyntää teknisiä järjeste-
lyjä, kuten letkurikkoventtiiliä tai 
kaasunhaistajaa.

Esiintymispaikalla nestekaasupul-
lot on säilytettävä siten, ettei niistä 
aiheudu vaaraa. Nestekaasupullot 
ja -astiat on sijoitettava siten, että 
ne eivät pääse kuumenemaan eivät-
kä ole alttiita mekaaniselle vahin-
goittumiselle. Nestekaasupullot tu-
lee säilyttää niin, että ne eivät pääse 
kaatumaan, ja ne tulee varastoida 
lukitussa tilassa tai muuten sellai-
sessa paikassa, johon asiattomien 
pääsy on estetty. Säilytystilan tulee 
olla asianmukaisesti tuulettuva. 
Nestekaasun säilytys on kielletty 
rakennusten kellari- ja ullakko-
tiloissa. Nestekaasupulloja ei saa 
säilyttää siten, että poistumistur-
vallisuus vaarantuu. Tupakointi ja 

46 Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuk-
sista 858/2012 53 §.
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Aerosolien luokituksesta ja merkin-
tävaatimuksista säädetään aeroso-
liasetuksessa 50 sekä CLP-asetuk-
sessa  51. 

Tuliesitykset

Tuliesityksellä tarkoitetaan tulen 
käyttämistä osana esitystä. Tuliesi-
tykset sisältävät erilaisten palaviin 
nesteisiin kastettujen esineiden, 
kuten keppien, ketjujen, viuhkojen 
ja vanteiden polttamista, pyöritte-
lyä ja heittelyä. Tuliesityksiä ovat 
myös esimerkiksi tulenpuhallus, 
palogeelin polttaminen kulhossa, 
ihmisen sytyttäminen palamaan 
palogeelin avulla ja muut vastaavat 
käyttötavat.

Tuliesityksissä käytetään vaaral-
lisia kemikaaleja kuten lamppuöl-
jyä, palogeelejä ja sytytysnesteitä. 
Vaikka näitä vaarallisia kemikaale-
ja käytetään yleisötapahtumassa, 
katsotaan tuliesitykset avotulen 
käsittelyksi. Tällöin tuliesiintyjältä 
ei vaadita tehosteräjäyttäjän lupa-
kirjaa. Vaarallisen kemikaalin käyt-
tö yleistötapahtumassa kaasu- tai 
muulla laitteella vaatii käyttäjältään 
asiantuntemusta laitteen käytöstä 
ja käytettävän kemikaalin ominai-
suuksista sekä niitä koskevista sää-
döksistä. Tästä syystä jos tuliefektin 

50 1433/1993.
51 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008.

tulee seurata tuotteen turvallisen 
asennuksen, käyttöönoton, käytön 
ja kunnossapidon edellyttämät tie-
dot ja ohjeet. Lisäksi tuotteen tulee 
olla varustettu tuotteen käyttötur-
vallisuuden ja tunnistamisen sekä 
valmistajan ja markkinoille saat-
tajan selvittämisen edellyttämillä 
merkinnöillä sekä tuotteen vaati-
mustenmukaisuuden osoittavilla 
merkinnöillä.  49

49 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 48, 50 ja 51 § [muutos 1142/2016].
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2.4. Säilytystä koskevat 
säännökset

Säilytyksellä tarkoitetaan vaaral-
listen kemikaalien ja räjähteiden 
vähäisten määrien hallussapitoa. 
Varastoinnilla tarkoitetaan vaa-
rallisen kemikaalin ja räjähteen 
hallussapitoa tuotantolaitoksessa 
kiinteässä varastosäiliössä tai -sii-
lossa, irtosäiliössä, pakkauksessa 
tai kuljetusvälineessä taikka muul-
la tavoin varastoituna. Tilapäistä 
käsittelyä tai varastointia on myös 

tuottamiseen käytetään laitetta, ku-
ten Spraymasteria tai nestekaasu-
laitetta, on kyseessä tehostekäyttö. 

Tapahtumista, joissa käytetään 
avotulta, laaditaan pelastussuun-
nitelma, joka toimitetaan pe-
lastuslaitokselle viimeistään 14 
vuorokautta ennen tapahtumaa 52. 
Tuliesitykseen järjestetään palo-
vartiointi ja varataan riittävä alkus-
ammutuskalusto. Pelastuslaitosten 
verkkosivuilta löytyy lisätietoa tu-
liesityksen pelastussuunnitelmasta 
sekä ilmoituslomake. 

52 Pelastuslaki 379/2011 16 §; Pelastusasetus 407/2011 3§.

Kuva: Eetu Ahanen, tuliesiintyjät Belenos Group of Arts, 2016
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Vaarallisten kemikaalien säilytyk-
sessä tulee noudattaa huolellisuutta 
ja varovaisuutta. Kemikaalin haltijan 
tulee huolehtia, etteivät asiattomat 
saa kemikaalia haltuunsa. Vaarallis-
ten kemikaalien säilytysmäärien ja 
-paikkojen tulee olla sellaiset, ettei 
vaarallisista kemikaaleista aiheu-
du vaaraa. Pelastusviranomainen 
voi yksittäistapauksissa rajoittaa 
vaarallisten kemikaalien säilytys-
määriä tai määrätä säilytykselle 
muita turvallisuuden kannalta tar-
peelliseksi katsottuja rajoituksia 
tai ehtoja. Säilytystila tulee merkitä 
varoitusmerkein sekä tupakanpol-
ton ja avotulen teon kieltävin kilvin. 
Säilytystilan yhteyteen on varattava 
riittävä määrä alkusammutuskalus-
toa. 56  

Räjähteitä saa pitää hallussaan 
ilman varastointilupaa kokoontu-
mistiloissa ja yleisötapahtumissa 
seuraavasti: 
- Räjähteiden omistajan hallin-

nassa olevassa muussa tilassa 
kuin asuinhuoneistossa saa 
säilyttää enintään 5 kg ruutia, 
enintään 30 000 ampuma-aseis-
sa, työkaluissa tai lähetyspis-
toolissa käytettävää patruunaa 
ja niiden sytytysnallia, yhteensä 

56 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta 390/2005 35 ja 36 §; Valtioneuvoston asetus vaarallisten 
kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 45 §; 
Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähim-
mäisvaatimuksista 687/2015.

enintään kuusi kuukautta kestävä 
kemikaalin käyttö työmailla, mes-
suilla, näyttelyissä tai kilpailuissa. 53 

Tehosteiden käsittelyä, säilytystä 
ja varastointia valvovat Tukes sekä 
pelastusviranomainen. Räjähteiden 
valmistusta ja varastointia sekä 
vaarallisten kemikaalien laajamit-
taista teollista käsittelyä valvoo 
Tukes. Pelastusviranomainen val-
voo ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa 
aiheuttavien muiden pyroteknisten 
tuotteiden (F1–F3 ja P1) varastoin-
tia kaupan yhteydessä. Pelastusvi-
ranomainen valvoo myös vaarallis-
ten kemikaalien vähäistä teollista 
käsittelyä, säilytystä ja varastointia.  
54

Kokoontumistiloissa ja yleisötilai-
suuksissa saa säilyttää ainoastaan 
toiminnan harjoittamisen kannalta 
tarpeellisia määriä vaarallisia ke-
mikaaleja. Vaarallisten kemikaa-
lien säilytysmäärät on pidettävä 
mahdollisimman pieninä. 55 Yleisö-
tapahtumissa esimerkiksi suositel-
laan käytettävän maksimissaan 5 
kg:n nestekaasupulloja.

53 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 6 § [muutos 358/2015]; Valtioneuvoston asetus vaa-
rallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 
34 §.
54 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta 390/2005 23, 24, 58, 58 a, 58 b ja 63 ja 115 § [muutokset 
1271/2010 ja 358/2015].
55 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varas-
toinnin valvonnasta 685/2015 45–49 §.
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enintään 25 kg luokkien F1–F4 
ilotulitteita ja luokkien T1, T2, 
P1 ja P2 pyroteknisiä tuotteita. 

- Tehosteräjäyttäjä (E-luokka) 
saa työmaalla säilyttää tarvitse-
miaan räjähteitä enintään 25 kg.

- Ilotulitusnäytöksen järjestäjä 
saa säilyttää näytöksessä tarvit-
tavia ilotulitteita enintään 500 
kg paikalla, jossa ilotulitusnäy-
tös järjestetään.  57

Pääsääntöisesti yleisötapahtumas-
sa tehostetarkoitukseen käytettävät 
räjähteet ja vaaralliset kemikaalit 
tuodaan alueelle ja asennetaan pai-
kalleen tapahtumapäivänä, ja näin 
ollen tuotteita on harvoin tarvetta 
säilyttää pidempiä aikoja yleisö-
tapahtuma-alueella. Tilapäisen 
säilytyksen tai varastoinnin tarvet-
ta voi kuitenkin tulla esimerkiksi 
useita päiviä kestävän tapahtuman 
yhteydessä.

2.5. Käytön valvontaa 
koskevat säännökset

Tehosteiden ja ilotulitteiden turval-
lista käyttöä valvovat pelastusviran-
omainen, poliisi sekä Tukes. Käytön 
valvonnan jako määritellään laissa 
vaarallisten kemikaalien ja räjäh-

57 Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin 
valvonnasta 819/2015 56, 57 ja 59 § [muutos 1136/2015].

teiden käsittelyn turvallisuudesta 
58 sekä valtioneuvoston asetuksessa 
räjähteiden valmistuksen ja varas-
toinnin valvonnasta 59. Pelastusvi-
ranomainen valvoo räjähteiden ja 
vaarallisten kemikaalien tehoste-
käyttöä yleisötapahtumissa sekä 
luokan F2 ja F3 ilotulitteiden käyt-
töä yksityisen henkilön yksityisti-
laisuudessa. Poliisi valvoo ilotuli-
tusnäytösten järjestämistä.  Tukes 
vastaa muun muassa tehosteiden 
markkinavalvonnasta. Luokan F1 
ilotulitteiden käyttö ei edellytä 
ilmoitusta. 60 Seuraavien  esimerk-
kien ja taulukon avulla on esitetty 
vastuunjako.

Esimerkki 1: Ilotulitus yksityisen 
henkilön tapahtumassa

Heinäkuisissa häissä järjestetään 
omana ohjelmanumeronaan ilotu-
litus, jossa käytetään luokan F2 ja 
F3 ilotulitteita. Tässä tapauksessa 
ilotulituksesta tehdään ilmoitus pe-
lastusviranomaiselle. 61

58 390/2005.
59 819/2015.
60 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvalli-
suudesta 390/2005 9 ja 10 luku ja 115 § [muutokset 1030/2009, 
1271/2010 ja 358/2015]; Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmis-
tuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 luku 13.
61 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 91 § [muutos 358/2015]; Valtioneuvoston asetus 
räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 63 §.
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Esimerkki 2: Ilotulitus 
yleisö tapahtumassa

Joulukadun avajaisissa järjestetään 
ilotulitus, jossa käytetään luokan F2 
ja F3 ilotulitteita. Tässä tapauksessa 
ilotulituksesta tehdään ilmoitus po-
liisille, koska ilotulitteita käytetään 
muussa kuin yksityisen henkilön 
järjestämässä yksityistilaisuudessa. 
Tällöin kysymyksessä on ilotulitus-
näytös. 62

Esimerkki 3: Tehosteiden käyttö 
yleisötapahtumassa

Jäähallissa järjestetään rock-kon-
sertti, jossa käytetään esityksen 
tehosteena kipinäsuihkuja ja väläh-
dyksiä. Esitykseen on saatu raken-
nuksen omistajan lupa ja pyrotekni-
kolla on panostajalaissa tarkoitettu 
tehostealan pätevyys. Tässä tapauk-
sessa tehosteiden käytöstä tehdään 
ilmoitus pelastusviranomaiselle. 63

Esimerkki 4: Vaarallisten kemikaa-
lien käyttö yleisötapahtumassa

Teatteriesityksessä käytetään 
tehosteena nestekaasuliekkejä. 
Tehosteen käyttäjällä on panos-
tajalaissa tarkoitettu tehostealan 

62 Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin 
valvonnasta 819/2015 63 §.
63 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].

pätevyys. Tässä tapauksessa tehos-
tetoteutuksesta tehdään ilmoitus 
pelastusviranomaiselle. 64

Esimerkki 5: Ilotulitusnäytös ja te-
hosteiden käytös

Torilla järjestetään uudenvuoden 
tapahtuma, johon liittyy musiik-
kiesityksiä ja puheita sekä osana 
ilotulitusnäytös. Ilotulitusnäytös 
toteutetaan sekä F2, F3 ja F4 -luo-
kan ilotulitteilla että pyroteknisillä 
tuotteilla (T1 ja T2), kuten miinoilla 
ja komeetoilla. Ilotulitusnäytöksen 
järjestäjä on tehnyt Tukesille lain 
65 mukaisen ilmoituksen näytösten 
järjestämisestä. Tässä tapaukses-
sa ilotulitteiden käytöstä tehdään 
ilmoitus poliisille ja tehosteiden 
käytöstä tehdään ilmoitus pelastus-
viranomaiselle. 66

64 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015].
65 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 94 § [muutos 1271/2010].
66 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81, 94 ja 97 § [muutokset 1271/2010 ja 358/2015]; 
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin val-
vonnasta 819/2015 61 ja 62 §.
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PELASTUS-
VIRANOMAINEN

POLIISI TUKES

Luokan F2 ja 
F3 ilotulitteet 
(390/2005 
91 § [muutos 
358/2015]; 
819/2015 63 §)

Käyttö ilman 
ilmoitusta on sal-
littu joulukuun 
31. päivän kello 
18 ja tammikuun 
1. päivän kello 02 
välisenä aikana.

Muuna aikana 
ilotulitteiden 
käytöstä yksi-
tyisen henkilön 
tilaisuudessa on 
tehtävä ilmoitus 
viimeistään 
5 vrk ennen 
tapahtumaa.

Kun tuotteita 
käytetään muus-
sa tilaisuudessa 
kuin yksityisen 
henkilön järjes-
tämässä yksityis-
tilaisuudessa, 
tehdään ilotuli-
tusnäytöksestä 
ilmoitus poliisille 
viimeistään 14 
vrk ennen 
tapahtumaa.

Tukes huolehtii 
ilotulitteiden 
markkinaval-
vonnasta. 

Ilotulitusnäytös 
(390/2005 94 
ja 97 § [muutos 
1271/2010]; 
819/2015 61 §)

Poliisi kuulee 
ilmoituksen 
johdosta pelas-
tusviranomaista.

Järjestämisestä 
on tehtävä 
ilmoitus poliisille 
viimeistään 14 
vuorokautta 
ennen näytöksen 
järjestämistä. 

Ilotulitusnäy-
töksen järjestäjä 
tekee Tukesille 
ilmoituksen.

Tukes arvioi 
ilmoituksen 
perusteella 
lainsäädännön 
vaatimusten 
täyttymisen.

Pyroteknisten 
tuotteiden, 
räjähteiden ja 
vaarallisten ke-
mikaalien käyttö 
erikoistehostee-
na (390/2005 
81 § [muutos 
358/2015]; 
819/2015 62 §)

Ilmoitus pelas-
tusviranomai-
selle on tehtävä 
viimeistään 
14 vrk ennen 
tapahtumaa.

Tukes huolehtii 
pyroteknisten 
tuotteiden, 
ilotulitteiden 
ja räjähteiden 
markkinaval-
vonnasta.
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Laukaisulaite voi olla langallinen tai 
langaton tai laitteessa voi olla nämä 
kummatkin ominaisuudet. Tämän 
päivän laukaisulaitteet ovat pääosin 
digitaalisia ja täysin ohjelmoitavia, 
mutta myös analogisia laukaisulait-
teita on edelleen käytössä. Laitteita 
saa käyttää vain valmistajan ohjeen 
mukaiseen käyttöön ja niiden tulee 
olla käyttötarkoitukseensa soveltu-
via. Sähköisten laukaisulaitteiden 
tulee olla CE-merkittyjä. 67  Vaa-
rallisten kemikaalien laukaisuun 
on omat laitteensa, esimerkiksi 
Spraymaster-laite, jota ohjataan 
varsinaiselta laukaisulaitteelta.

67 Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 6, 13 ja 15 §.

3. TEHOSTEET
Tässä luvussa esitetään yleisimpiä 
yleisötapahtumissa käytettäviä 
tehosteita ja niiden ominaisuuk-
sia. Aluksi on kerrottu laukaisu- ja 
sytytysmenetelmistä.

3.1. Laukaisumenetelmät

Tehosteita voidaan laukaista eri-
laisin menetelmin. Laukaisumene-
telmiä ovat yksittäin laukaistavat, 
ryhmissä laukaistavat sekä aika-
koodilla laukaistavat. Markkinoilta 
löytyy myös laitteita, joilla esiintyjä 
voi itse laukaista tehosteita valvon-
nan alaisena.
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Airburst

Airburst on ilmassa johdon varassa 
pussissa räjähtävä tehoste. Tehoste 
voi sisältää esimerkiksi pamah-
duksen, konfettia ja/tai hopea- tai 
kultaglitteriä. 
Lämmönmuodostus: vähäisestä 

suureen riippuen tuotteesta

Savunmuodostus: vähäisestä 
runsaaseen riippuen tuotteesta

Savu (Smoke)

Savutehoste tuottaa sankkaa 
savua, joka voi olla monen 
väristä. Tehosteen kesto vaihtelee 
muutamista sekunneista puoleen 
minuuttiin.
Lämmönmuodostus: vähäinen 
Savunmuodostus: suuri

Vaijeriraketti (Line Rocket)

Vaijeriraketti on tehoste, joka on ra-
ketin tapainen. Vaijeriraketti lentää 
tietyn lentoradan kahden pisteen 
väliin kiinnitetyn vaijerin välillä. 
Lentäessään vaijeriraketti voi pitää 
viheltävän äänen. Vaijeriraketin 
sijoittelussa tulee huomioida, ettei 
yleisölle aiheudu vaaraa, mikäli ra-
kettia käytetään yleisön päällä.
Lämmönmuodostus: vähäinen

Savunmuodostus: runsaampaa 
pitkäkestoisissa tehosteissa

3.2. Sytytysmenetelmät

Pyroteknisten tuotteiden sytytyk-
seen käytetään pääsääntöisesti 
kipinää, joka tuotetaan esimerkiksi 
johdinsytyttimellä tai sytytyshel-
mellä. Johdinsytyttimet ja sytytys-
helmet ovat samoja tuotteita joita 
käytetään nalleissa, mutta ne eivät 
sisällä räjähdysainetta. Muita sy-
tytysmenetelmiä on esimerkiksi 
vastuslanka, jota käytetään lyco-
podium-liekkien sytyttämiseen. 
Räjähteiden sytyttämiseen voidaan 
käyttää myös tulilankaa tai nallia. 

3.3. Yleisimmät tehosteet

Eri valmistajilla on tehosteille omat 
tuotenimikkeensä. Tehosteet voi-
daan jakaa muutamaan päätyyp-
piin sillä perusteella, mikä niiden 
toimintaperiaate on tai millaisen 
efektin ne tuottavat. Seuraavassa 
on kerrottu pääpiirteittäin erityyp-
pisistä tehosteista. Tuotekehitystä 
tapahtuu koko ajan, joten tässä esi-
tettyjen tehosteiden lisäksi saattaa 
käytössä olla jo muunkin tyyppisiä 
tehosteita.
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Lämmönmuodostus: 
reaktio kuuma, kipinöiden 
lämmönmuodostus vähäinen 
lukuun ottamatta kultaväriä, 
jonka kipinä on kuuma

Savunmuodostus:  
runsaampaa pitkäkestoisissa 
kipinäsuihkuissa

Kipinäsuihku (Gerb, Jet, Waterfall)

Kipinäsuihku on suihkutyyppinen 
tehoste. Laukaistaessa tuote tuottaa 
kipinöivän pylvään muotoisen efek-
tin. Tuote ei sisällä kovaäänistä pa-
mausta. Kipinäsuihkujen korkeudet 
vaihtelevat metristä aina 20 met-
riin. Kipinäsuihkuja voidaan ampua 
ylhäältä alas (waterfall), alhaalta 
ylös tai sivusuunnassa. Tehosteen 
kesto vaihtelee ¼ sekunnista jopa 
kahteen minuuttiin. 

Kipinäsuihkut
Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman Oy
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Liekit ja tulipallot

Tehosteliekkejä voidaan toteuttaa 
käyttämällä pyroteknisiä tuotteita, 
nestekaasua tai muuta palavaa kaa-
sua, aerosoleja, palavia nesteitä tai 
lycopodiumia.

Flame/Flame projector on pyrotek-
ninen tuote, joka muodostaa pala-
essaan 1–3 metriä korkean liekin. 
Tehosteen kesto on muutamia se-
kunteja. Polttoaineena käytetään 

Komeetta (Comet)

Komeetta on tehoste, joka on suun-
niteltu isoille areenoille, stadio-
neille ja ulkokäyttöön. Tehosteen 
näkyvä osa on tulipallo, joka nousee 
7–18 metrin korkeudelle ajopanok-
sen avulla. Tehoste voi myös sisältää 
kimaltelevan hännän. Tehosteesta 
ei muodostu heitteitä.

Lämmönmuodostus: suuri
Savunmuodostus: suuri 

Komeetat
Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman Oy
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yleensä savutonta ruutia (selluloo-
sanitraattia).

Lämmönmuodostus: suuri 
Savunmuodostus: erittäin vähäinen

Nestekaasuliekit ovat tehosteita, 
jotka tulevat erillisestä magneetti-
venttiilillä ohjatusta laitteesta. Nes-
tekaasuliekkejä toteutetaan esimer-
kiksi FlameMaster, Salamander ja 
Chameleon -laitteilla. Tehostekäy-
tössä käytetään myös niitä varten 
tehtyjä kaasulaitejärjestelmiä, jotka 
sisältävät kaasusäiliön ja käyttölait-
teet. Kaasusäiliöstä kaasua voidaan 

ottaa suurella paineella tai neste-
mäisenä, jolloin saadaan aikaisek-
si isoja ja näyttäviä tuliefektejä. 
Tehosteen kesto vaihtelee hyvin 
nopeasta liekistä aina useiden se-
kuntien kestoisiin liekkeihin. Neste-
kaasulla voidaan tehdä eri kokoisia 
pistoliekkejä ja tulipalloja.

Lämmönmuodostus: suuri 
Savunmuodostus: erittäin vähäinen

Aerosoleja käytetään liekkien te-
koon niitä varten valmistetuissa 
laitteissa. Tuotemerkkinä on esi-
merkiksi Spraymaster. Tehosteen 

Nestekaasuliekit (FlameMaster)
Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman Oy
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den etuna on se, että niillä voidaan 
suunnata liekkejä kaikkiin suuntiin. 
Yhtä säiliötä voidaan käyttää usean 
käyttölaitteen tarpeeseen. Tehos-
teen kesto vaihtelee hyvin nopeasta 
liekistä aina useiden sekuntien kes-
toisiin liekkeihin. Laitteilla tehdään 
kapeita pistoliekkejä aina useisiin  
metreihin asti. 

Lämmönmuodostus: suuri 
Savunmuodostus: erittäin vähäinen

Lycopodium on kasvipohjainen 
pöly, joka kiinteässä muodossa ei 
ole syttyvää. Pölyä puhalletaan pai-

kesto vaihtelee hyvin nopeasta lie-
kistä aina useiden sekuntien kestoi-
siin liekkeihin. Laitteilla voidaan eri 
kokoisia tehdä pistoliekkejä ja tuli-
palloja. 

Lämmönmuodostus: suuri 
Savunmuodostus: erittäin vähäinen

Palavilla nesteillä tehdään liekkejä 
niitä varten valmistetuilla laitteilla. 
Nesteinä käytetään metanolia, eta-
nolia sekä erilaisia palavien nestei-
den yhdisteitä. Tuotemerkkejä ovat 
esimerkiksi 5-Master, Single Shot, 
Salamander ja Chameleon. Laittei-

Värilliset alkoholiliekit
Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman Oy
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tulta ja kaasuja. Tuli ja kaasut sytyt-
tävät tähdet, jotka on sijoitettu ajo-
panoksen yläosaan. Kuumat kaasut 
laukaisevat palavat tähdet putkesta.  
Tehosteen korkeudet vaihtelevat 
sisätiloissa vajaaseen kymmeneen 
metriin ja ulkona jopa 40 metriin 
asti.

Lämmönmuodostus: suuri, 
tehoste on kuuma

Savunmuodostus: tuotteesta riippuen 
vähäisestä runsaaseen

neilmalla vastuslangan läpi. Vastus-
lanka sytyttää pölyn, josta muodos-
tuu liekki. Liekin koko on paineesta 
riippuen 3–20 metriä.

Lämmönmuodostus: suuri 
Savunmuodostus: erittäin vähäinen

Miina (Stage mine)

Miina on tehoste, joka syöksee il-
maan värikkäitä tähtiä. Tehoste on 
ladattu putkeen, joka toimii tynny-
rinomaisesti ja auttaa projisoimaan 
tähdet ylös ilmaan. Miina koostuu 
useasta osasta. Ajopanos saa aikaan 

Miinat
Kuva: Karo Holmberg; tehosteet: Pyroman Oy
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Välähdykset (Flash, Star)

Välähdys on tehoste, joka tuottaa 
hetkellisen välähdyksen laukaista-
essa. Pelkän välähdyksen lisänä voi 
olla savua, väriä, pamaus tai kipi-
nöitä. Tuotteista voi pudota kuumia 
heitteitä. Välähdystehoste sisältää 
hapettimen ja polttoaineen, esi-
merkiksi titaanijauhetta. Välähdys-
tehoste voi olla monissa erilaisissa 
”kuorissa”, kuten muovisissa pur-
keissa, pusseissa tai pahviputkissa.

Lämmönmuodostus: vähäinen 
(reaktio kuuma) 

Savunmuodostus: tuotteesta riippuen 
vähäisestä runsaaseen

Äänitehosteet (Concussion)

Äänitehoste tuottaa kovan äänen 
ja välähdyksen. Tehoste ladataan 
putkeen joko valmiina panoksena 
tai kaksikomponenttisena paikalla 
sekoitettavana panoksena. Tehoste 
laukaistaan yleensä lavan alla, mut-
ta myös muita laukaisumahdolli-
suuksia on.

Lämmönmuodostus: vähäinen 
Savunmuodostus: kohtalainen
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räjähteiden valmistuksen ja varas-
toinnin valvonnasta 71. Pelastusvi-
ranomaisen tulee pyytää lisäsel-
vitystä, jos ilmoituksesta puuttuu 
tietoja tai ne eivät käy ilmi riittävällä 
tarkkuudella. Viranomainen arvioi 
ilmoituksen ja mahdollisten lisä-
selvitysten perusteella voidaanko 
tehosteiden käyttö toteuttaa turval-
lisesti esitetyssä paikassa ja esite-
tyillä tehosteilla sekä järjestelyillä. 
Kemikaalilainsäädäntö ei edellytä 
kirjallisen päätöksen tekemistä. 
Jos tehosteiden käytölle asetetaan 
ehtoja tai rajoituksia tai jos se kiel-
letään, tehdään päätös asiasta hy-
vän hallintotavan mukaisesti ja se 
saatetaan asianomaisten tietoon  72. 
Tehostetoteutuksen tarkastuksen 
yhteydessä tehdään pöytäkirja 73.   

4.2. Palotarkastus

Palotarkastuksella tarkastetaan, 
että tehosteiden käytöstä tehdyn il-
moituksen tiedot pitävät paikkansa 
ja tehosteita voidaan käyttää turval-
lisesti. Lähtökohta on, että tehostei-
den käyttö toteutetaan ilmoituksen 
mukaisesti ja mahdolliset muutok-
set toteutukseen on pelastusviran-

71 819/2015 62 §.
72 Hallintolaki 434/2003 [muutos 581/2010] luku 7.
73 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015]; Valtioneuvoston asetus 
räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 62 §.

4. KÄYTÖN   
VALVONTA

Tässä luvussa käsitellään pelas-
tusviranomaiselle kuuluvaa tehos-
teiden käytön valvontaa. Valvonta 
perustuu pelastuslakiin 68, pelastus-
asetukseen 69 sekä kemikaalilain-
säädäntöön 70.

Tehosteiden käytön valvonta koos-
tuu ilmoituksen vastaanotosta ja 
sen käsittelystä sekä mahdollisesta 
palotarkastuksesta ja mahdollises-
ta käytön aikaisesta valvonnasta. 
Valvonnassa tulee ottaa huomioon 
tässä luvussa ja lainsäädäntöluvus-
sa käsitellyt asiat. 

4.1. Ilmoitus

Ilmoitus tehosteiden käytöstä ylei-
sötapahtumassa tehdään esimer-
kiksi liitteenä 1 olevalla ”Ilmoitus 
tehosteiden käytöstä” -lomakkeella 
hyvissä ajoin, viimeistään 14 vuo-
rokautta ennen tapahtuman alkua. 
Ilmoituksessa tulee esittää tarkasti 
toiminnan kannalta olennaisimmat 
asiat. Ilmoituksen sisältö on määri-
tetty valtioneuvoston asetuksessa 

68 Pelastuslaki 379/2011 2, 3 ja 12 luku.
69 Pelastusasetus 407/2011 3 §.
70 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuu-
desta 390/2005 81 § [muutos 358/2015]; Valtioneuvoston asetus 
räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta 819/2015 62 §.
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henkilön on oltava läsnä tarkas-
tuksella. Mikäli tehostetoteutuksia 
on useampia ja tulevat toteutukset 
tehdään samoilla järjestelyillä, ei 
jokaista toteutusta tarvitse tarkas-
taa erikseen. Liitteenä 2 olevaan 
palotarkastuslomakkeeseen on tii-
vistetty palotarkastuksessa tarkas-
tettavat asiat.

4.3. Rakennuksen ja 
maanomistajan lupa

Jo tehosteiden käyttöä suunnitel-
taessa on pyroteknikon otettava 
yhteyttä rakennuksen tai maan-
omistajaan, jotta voidaan varmistua 
tehosteiden käytön mahdollisuu-
desta aiotulla paikalla. Joissakin ra-
kennuksissa ja alueilla on tehostei-
den käyttö kiellettyä tai sen käytölle 
on asetettu rajoitteita viranomais-
ten, vakuutusyhtiön, rakennuk-
sen omistajan tai maanomistajan 
toimesta. Luvan voi myöntää myös 
rakennuksen tai maa-alueen haltija, 
mikäli siitä on sovittu omistajan 
kanssa. 

Pelastuslain 74  mukaisesti ra-
kennuksen omistaja, haltija ja 
toiminnanharjoittaja vastaavat 
rakennusten paloturvallisuudesta 

74 Pelastuslaki 379/2011 6, 9 ja 14 §.

omainen hyväksynyt. Paikan päällä 
voi kuitenkin tulla ilmi, että toteu-
tusta halutaan muuttaa käytän-
nönjärjestelyistä johtuen. Yleensä 
pienet muutokset ovat mahdollisia, 
mutta viranomainen voi joutua 
kieltämään ilmoituksesta poikkea-
vat järjestelyt, jos lyhyellä varoitus-
ajalla ei ole mahdollista varmistua 
niiden turvallisuudesta. Lisäksi 
jos pyroteknikko havaitsee paikan 
päällä, että tehostetoteutusta ei 
voida turvallisesti toteuttaa ilmoi-
tuksen mukaisesti eikä muutosta 
ennätetä hyväksyttämään pelastus-
viranomaisella, tulee hänen jättää 
toteutus niiltä osin toteuttamatta.

Palotarkastuksella voidaan pyytää 
pyroteknikkoa suorittamaan koe-
laukaisuja käytettävillä tehosteilla. 
Koelaukaisuilla pyritään varmistu-
maan, että kyseiset tehosteet ovat 
ilmoituksen mukaisia ja kyseisiä 
tehosteita pystytään käyttämään 
käyttöpaikalla turvallisesti. Koelau-
kaisujen yhteydessä tulee turvalli-
suusjärjestelyiden, kuten alkusam-
mutuskaluston ja palovartioinnin 
olla ilmoituksen ja annettujen ehto-
jen mukaisia.

Tehosteisiin liittyvä palotarkastus 
tehdään koko tapahtuman palotar-
kastuksen yhteydessä tai erillisenä 
tarkastuksena ennen tehostetoteu-
tusta. Tehosteiden käytön vastuu-
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4.5. Poistumisturvallisuus

Tehosteiden käytössä, käsittelyssä 
ja sijoittelussa tulee huomioida 
yleisön poistumisturvallisuus sekä 
lavan poistumisjärjestelyt. Tehos-
teiden käsittely- ja säilytyspaikka 
tulee valita siten, että yleisön ja 
henkilöstön poistumisturvallisuus 
ei vaarannu. Tehosteita ei saa sijoit-
taa poistumisreiteille.  75

4.6. Suojaetäisyys

Suojaetäisyydellä tarkoitetaan 
tehosteesta mitattua etäisyyttä, 
jonka päässä yleisön on turvallista 
oleskella ja jonka päässä tehos-
teesta ei aiheudu syttymisvaaraa. 
Suojaetäisyyksien osalta tulee 
huomioida mm. palkkien, alakatto-
jen, ritilöiden ja trussien vaikutus 
suojaetäisyyksiin.

Tuotteen valmistaja on määrittänyt 
tuotteiden suojaetäisyydet (vä-
himmäisvaroetäisyys) ja tuotteissa 
tulee olla mainittu suojaetäisyys 76. 
Käytön vastuuhenkilön tehtävänä 
on valvoa, että suojaetäisyydet to-
teutuvat aiotussa paikassa. 

75 Pelastuslaki 379/2011 9, 10 ja 14 §.
76 Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmu-
kaisuudesta 719/2015 10 §.

sekä onnettomuuksien ehkäisystä. 
Lisäksi avotulen teko ilman maan-
omistajan lupaa on kiellettyä. Tästä 
syystä rakennuksen tai maanomis-
tajan kirjallinen lupa tulee liittää 
pelastusviranomaiselle tehtävään 
ilmoitukseen. 

4.4. Tilapäiset rakenteet

Pyroteknikon tulee varmistua siitä, 
onko rakenteiden valmistaja mää-
rittänyt tehosteiden käytölle ra-
joitteita tai kieltänyt niiden käytön. 
Esimerkiksi valmistaja on voinut 
rajoittaa tehosteiden kiinnittämistä 
rakenteisiin, mutta lattialta ammut-
tavat tehosteet voivat olla sallittuja. 

Rakentamisen valvonta on raken-
nusvalvontaviranomaisen tehtävä, 
mutta yleisen turvallisuuden osalta 
tilapäisten rakenteiden turvalli-
suutta arvioidaan myös tehosteiden 
käytön valvonnassa. Pelastusviran-
omainen voi tarvittaessa pyytää 
tilapäisten rakenteiden pystytys-
todistuksen nähtäväksi. Esimerkki 
pystytystodistuksesta on liitteenä 
3.
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tuoteselostuksesta. Yleensä tar-
vittavat todistukset on saatavissa 
tapahtumajärjestäjältä.

Syttyvyysluokituksessa käytetään 
yleisimmin DIN 4102 –standardia, 
jonka mukaisesti luokitelluista si-
susteista hyväksytään luokan B1 
tuotteet. Edelleen käytössä olevan 
suomalaisen luokitusjärjestel-
män luokista hyväksytään SL1. 
Näiden lisäksi käytössä on myös 
muita luokitusjärjestelmiä, joiden 
hyväksyttävyydestä päätetään 
pelastusviranomaisen toimesta 
tapauskohtaisesti.

Palosuojaus voidaan toteuttaa 
paikan päällä käyttämällä tähän 
tarkoitukseen soveltuvaa palosuo-
ja-ainetta ja -menetelmää. Palosuo-
jauskäsittelystä tulee olla esittää 
todistus. Palosuojaus heikkenee 
ajan ja käytön myötä, ja käsittely 
on uusittava valmistajan antamien 
ohjeiden mukaisesti.

Sisustemateriaalien lisäksi tulee 
huomioida kohteen sisäpuolisten 
pintojen osalta Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman osan E1 78 
mukaiset luokkavaatimukset. Mi-
käli tilaan hyväksytään kattoon tai 
seiniin puuta tai muuta palavaa ma-
teriaalia, ei tila välttämättä sovellu 
tehosteiden käyttöpaikaksi.

78 Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 (2011) taulukko 8.2.2.

4.7. Sisusteet

Sisusteella tarkoitetaan verhoa, 
pehmustettua istuinhuonekalua, ir-
tomattoa sekä muuta käyttötapansa 
ja materiaalinsa puolesta näihin 
rinnastettavaa tuotetta.

Yleisötapahtumissa käytettävät 
sisusteet eivät saa olla helposti 
syttyviä, eivätkä ne saa vaarantaa 
ihmisten turvallisuutta poistumisti-
lanteessa tai vaikeuttaa pelastustoi-
mintaa 77. Hyväksyttyjä materiaa-
leja ovat esimerkiksi palosuojattu 
puuvilla, palosuojattu viskoosi, pa-
losuojattu villa ja palosuojattu po-
lyesteri. Nämä materiaalit syttyvät 
vaikeasti, sammuvat itsestään 
eivätkä muodosta paloa levittävää 
sulaa.

Pyroteknikon on osoitettava pelas-
tusviranomaiselle, että sisusteet 
täyttävät palo- ja henkilöturvalli-
suudelle asetettavat vaatimukset. 
Tätä varten jokaisesta sisusteesta 
on oltava todistus, jolla voidaan 
varmistaa, että kyseinen sisuste on 
luokiteltu tai palosuojattu määrä-
ysten mukaisesti. Tuotteen sytty-
vyysluokka käy ilmi joko tuotteen 
mukana olevasta tutkimusselos-
tuksesta, lausunnosta tai tuotteen 

77 Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §.
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käytön myötä tulipalon ja muun 
onnettomuuden vaara lisääntyy 79. 
Palovartiointia toteutetaan, jotta 
mahdollisiin onnettomuustilan-
teisiin voidaan reagoida riittävän 
nopeasti ja lisävahinkojen syntymi-
nen voidaan estää. Jälkivartiointia 
suoritetaan käyttöpaikalla yleensä 
vähintään tunti tehosteiden käytön 
jälkeen. Pelastusviranomainen, ra-
kennuksen omistaja tai maanomis-
taja voivat tarvittaessa vaatia jälki-
vartiointiaikaa pidennettäväksi.

79 Pelastuslaki 379/2011 5 §.

4.8. Kiinnitys 

Pyroteknikon tulee kiinnittää te-
hosteet tukevasti siten, että ne ei-
vät pääse liikkumaan, kaatumaan 
eivätkä toimimaan virheellisesti. 
Usein tehosteet sijoitetaan omille 
alustoille, joissa jokainen tehoste 
on omassa lokerossaan. Tehostei-
ta voidaan kiinnittää perinteisten 
alustojen sijaan esimerkiksi la-
vasteisiin ja erilaisiin esineisiin, 
kuten kitaraan, moottorisahaan tai 
rälläkkään. Kiinnittämiseen käyte-
tään esimerkiksi ilmastointiteippiä, 
nippusiteitä, ruuveja tai metallisia 
kulmia.

4.9. Palovartiointi

Palovartioinnilla tarkoitetaan 
tehosteiden käyttöpaikalla suori-
tettavaa käytön aikaista ja käytön 
jälkeistä valvontaa. Palovartioin-
ti järjestetään, sillä tehosteiden 
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rittaminen. Pelastusviranomainen 
arvioi tapauskohtaisesti omaako 
henkilö riittävät taidot alkusammu-
tuksesta huomioiden tehostetoteu-
tuksen erityispiirteet.

Palovartija tulee perehdyttää tehtä-
väänsä ja toteutuksen etenemiseen 
sekä kohteen turvallisuusjärjeste-
lyihin, kuten uloskäytävien, alku-
sammutuskaluston ja mahdollisten 
paloilmoituspainikkeiden sijaintiin. 
Palovartijan perehdyttäminen on 
käytön vastuuhenkilön tehtävä.

Palovartijalla tulee olla sammutta-
miseen soveltuva vaatetus. Turval-
lisin palovartijalle soveltuva vaate-
tus on sammutusasu. Palovartijalla 
tulee olla myös tarvittavat suojava-
rusteet. Suositeltavia suojavarus-
teita ovat muun muassa suojalasit, 
kuulosuojaimet, sammutuskäsineet 
ja turvajalkineet.

4.10. Alkusammutuskalusto

Tehosteita käsiteltäessä tulee pai-
kalla olla riittävä määrä asianmu-
kaista alkusammutuskalustoa 80. 
Alkusammutuskaluston tulee olla 
käytettävissä siitä lähtien kun te-
hosteet tuodaan käyttöpaikalle ja 

80 Pelastuslaki 379/2011 5 §; Valtioneuvoston asetus vaarallisten ke-
mikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 685/2015 45 §.

Käytön vastuuhenkilö esittää ilmoi-
tuksessaan kuvauksen riskiarvioin-
tiin perustuvista palovartiointijär-
jestelyistä. Pelastusviranomainen 
arvioi ilmoituksen perusteella palo-
vartijoiden määrän ja järjestelyiden 
riittävyyden.

Palovartijan tehtävänä on ennen 
toteutusta varmistaa, että tehoste-
toteutus voidaan toteuttaa turval-
lisesti. Palovartijan tulee seurata 
toteutuksen etenemistä ja tarvit-
taessa keskeyttää toteutus, mikäli 
hän havaitsee turvallisuutta vaa-
rantavan tekijän. Palovartijan tulee 
reagoida onnettomuustilanteisiin 
välittömästi ja ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin.

Palovartijoita on oltava riittävä 
määrä. Määrään vaikuttavat käyt-
töpaikka ja rakenteet sekä tehos-
tetoteutus ja käytettävät tuotteet. 
Vähimmäisvaatimuksena voidaan 
pitää kahta palovartijaa, joista 
toisena voi toimia ampuja. Isoilla 
esiintymislavoilla tai poikkeavissa 
ja suurissa tehostetoteutuksissa 
palovartijoiden määrä on suurempi. 

Palovartijana käytetään nimettyä 
henkilöä, jolla on riittävät alkusam-
mutustaidot. Riittäviksi taidoiksi 
luetaan esimerkiksi sopimuspalo-
kuntien sammutustyökurssin, AS 1 
-koulutuksen tai tulityökortin suo-
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aina palovartioinnin päättymiseen 
asti. Tehosteiden käytön vastuu-
henkilö esittää ilmoituksessaan 
alkusammutusjärjestelyt ja pelas-
tusviranomainen arvioi esitettyjen 
alkusammutusjärjestelyiden sovel-
tuvuuden ja riittävyyden.

Tehosteiden käyttöä varten vara-
tun alkusammutuskaluston tulee 
soveltua käyttötarkoitukseensa. 
Alkusammutuskaluston valinnassa 
huomioidaan mitä tehosteita on 
käytössä, onko kyseessä sisä- vai 
ulkotila ja mitä riskejä käyttöön 
liittyy. Esimerkiksi jos tehostei-
den käyttöön liittyy rakenteiden 
tai sisusteiden syttymisvaara, 
tulee sammuttimeksi valita näi-
den sammuttamiseen soveltuva 
alkusammutin (jauhe-, neste- tai 
vaahtosammutin luokka A) tai jos 
tehosteiden käyttöön liittyy kaasu-
palovaara, on sammuttimen sovel-
luttava kaasupalojen sammuttami-
seen (jauhesammuttimessa luokka 
C). Sähkölaitteiden, miksereiden 
ja instrumenttien läheisyydessä 
on perusteltua käyttää sähköpa-
lojen sammuttamiseen soveltuvaa 
hiilidioksidisammutinta. Hiilidi-
oksidisammuttimien osalta tulee 
muistaa, että ne eivät sovellu kuitu-
palojen sammuttamiseen ja niiden 
sammutusteho ulkoilmassa saattaa 

olla heikko. Sammuttimien tulee 
olla tarkastettu ja huollettu määrä-
ysten mukaisesti 81.

Myös alkusammutuskaluston mää-
rä suunnitellaan tehostetoteutuk-
seen liittyvien riskien mukaisesti. 
Tehostetoteutuksissa tulee olla 
vähintään Finanssialan Keskuslii-
ton tulitöiden turvallisuusohjeen  
82 mukainen määrä alkusammutus-
kalustoa: sammutuskalustona on 
oltava vähintään kaksi 43A 183BC 
-teholuokan käsisammutinta. Näis-
tä toisen käsisammuttimen voi 
korvata kahdella 27A 144BC -teho-
luokan käsisammuttimella. 

Käsisammuttimien lisäksi käyt-
töpaikalla tulee olla sammutus-
käsine ja sammutuspeite. Sam-
mutuspeitteen tulee olla kooltaan 
vähintään 120 x 180 cm. Riittävän 
suurella sammutuspeitteellä saa-
daan tukahdutettua myös ihmisen 
palamaan syttyneet vaatteet. Sam-
mutuspeitteen tulee olla helposti 
käyttöönotettavissa. 

Alkusammutuskalusto tulee si-
joittaa tarkoituksenmukaisesti eri 
puolille käyttöpaikkaa siten, että se 
on palovartijoiden ja ampujan saa-
tavilla. Tarvittaessa alkusammutus-
kaluston sijainti opastetaan. 

81 SM:n asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta 
917/2005 9 ja 10 §.
82 Finanssialan Keskusliitto (2017). Tulityöt turvallisuusohje, 6.3.3.
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teiden käsittely- ja käyttöpaikoilla. 
Tehosteet ja tarvittaessa niiden 
säilytyspaikat merkitään varoitus-
merkeillä. Vilkkuvia valomerkkejä 
käytetään esimerkiksi esiintymis-
lavojen yhteydessä varoittamaan 
lavahenkilökuntaa tehosteiden 
käytöstä.

Tapahtumajärjestäjän ja tehos-
teiden käytön vastuuhenkilön on 
järjestettävä tarvittavat turvamer-
kit kohteeseen. Heidän on lisäksi 
annettava työntekijöilleen opetusta 
ja ohjausta turvamerkkien tarkoi-
merkkien johdosta. 84 

Turvamerkeillä tarkoitetaan valtio-
neuvoston asetuksen 85 mukaisia 
merkkejä, joita ovat kielto-, varoi-
tus-, määräys-, varauloskäynti-, 
ensiapu- sekä palontorjuntamerkit. 
Yleisötapahtumissa käytetään tur-
vamerkkeinä esimerkiksi kilpiä ja 
valomerkkejä.

84 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vä-
himmäisvaatimuksista 687/2015 2 ja 3 §.
85 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vä-
himmäisvaatimuksista 687/2015.

4.11. Sähköt

Yleisötapahtumissa sähköasennus-
ten turvallisuudesta vastaa tapah-
tumajärjestäjä. Tehostetoteutuk-
sissa käytettävien sähkölaitteiden 
ja -johtojen tulee täyttää sähkötur-
vallisuusmääräykset. Ulkotiloissa 
saa olla käytössä vain ulkotiloihin 
tarkoitettuja sähkölaitteita ja -joh-
toja. Kulkureiteillä olevat sähköjoh-
dot tulee suojata siten, että ne eivät 
aiheuta kompastumisen vaaraa ja 
niin, että sähköjohdot eivät vahin-
goitu. 83

4.12. Turvamerkit

Tehostetoteutuksissa turvamerk-
kejä käytetään monessa eri tilan-
teessa. Kieltomerkkejä käytetään, 
kun halutaan kieltää esimerkiksi 
tupakointi ja avotulenteko tehos-

83 Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §; Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 
6 §.

Tupakointi ja avo-
tulen teko kielletty

Tupakointi kielletty
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simet tulee kytkeä irti vähintään 
kyseisestä tilasta. Joskus on myös 
tarpeellista kytkeä ilmaisimet irti 
laajemmaltakin osin, jos on oletet-
tavaa, että savu kulkeutuu muihin 
tiloihin. Näin voi käydä, vaikka 
palo-osastot olisivat tiiviitä, sillä 
ovien availu mahdollistaa savun 
kulkeutumisen laajemmallekin 
alueelle. Oikein suunnitelluilla ja 
toteutetuilla irtikytkennöillä pyri-
tään välttämään automaattisen pa-
loilmoittimen antamat erheelliset 
palohälytykset.

Tehosteiden käytön vastuuhenkilö 
esittää ilmoituksessaan, mikäli pa-
loilmoittimelle on tarvetta tehdä 
irtikytkentöjä. Palovartiointijärjes-
telyt irtikytkentöjen osalta kuva-
taan joko tehosteilmoituksessa tai 
tapahtuman pelastussuunnitelmas-
sa. Irtikytkentöjen suunnittelussa 
tulee tehdä yhteistyötä tapahtuma-
järjestäjän sekä rakennuksen tai 
tilan omistajan kanssa. 

Paloilmoittimen irtikytkennän saa 
tehdä ainoastaan paloilmoitinlait-
teen nimetty hoitaja. Irtikytkentä 
suoritetaan ennen tehosteiden 
käyttöä ja kytketään takaisin, kun 
tehosteista ei aiheudu paloilmoi-
tusta, esimerkiksi kun savu on saa-
tu tuuletettua pois. Irtikytkennän 
ajaksi alueelle on järjestettävä pa-
lovartiointi. Tähän tehtävään tulee 

Varoitusmerkeillä tarkoitetaan 
sekä työpaikkojen turvamerkintöi-
nä käytettäviä varoitusmerkkejä 86  
että ns. CLP-asetuksen 87  mukaisia 
varoitusmerkkejä. Varoitusmerk-
keinä voidaan työpaikoilla käyttää 
joko valtioneuvoston päätöksen tai 
CLP-asetuksen mukaisia merkkejä. 
Vaaralliset kemikaalit merkitään 
CLP-asetuksen mukaisesti. 88  Esi-
merkkinä alla CLP-asetuksen mu-
kaiset merkit.

4.13. Automaattisen 
paloilmoittimen, 
-sammutuslaitteiston ja 
-savunpoistolaitteiston 
irtikytkennät

Käytettäessä sisätiloissa tehosteita 
tulee ottaa huomioon tehosteisiin 
reagoivat paloilmaisimet. Ilmai-

86 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vä-
himmäisvaatimuksista 687/2015.
87 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 
(CLP-asetus).
88 Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vä-
himmäisvaatimuksista 687/2015 12 ja 13 §.

Räjähtävä Syttyvä
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loilmoitin tarvittavilta osin irtikyt-
kettävä ja järjestettävä kyseiseen 
rakennukseen palovartiointi. 

Automaattista sammutuslaitteistoa 
ei voi irtikytkeä tehosteiden käytön 
takia. Lähtökohtana on, että tilat, 
joissa automaattinen sammutus-
laitteisto jouduttaisiin kytkemään 
irti tehosteiden käytön takia, eivät 
sovellu tehosteiden käyttöön. Au-
tomaattisen sammutuslaitteiston 
osalta irtikytkentä ei ole niin yksi-
selitteistä, koska irtikytkennän kor-
vaaminen on vaikeaa ja esimerkiksi 
palovartiointi ei yksinään ole riittä-
vä järjestely.

Mikäli tilassa on automaattinen 
savunpoistojärjestelmä, tulee sen 
käyttöä ja irtikytkentää tarkastella 
tapauskohtaisesti. Automaattista 
savunpoistolaitteistoa voidaan 
hyödyntää tehosteiden tuottaman 
savun poistossa, mutta siinä tulee 
huomioida tarvittavien irtikytken-
töjen tekeminen erheellisten paloil-
moituksen välttämiseksi.

4.14. Sääolosuhteet

Tehosteita ulkona käytettäessä tu-
lee ottaa huomioon sääolosuhteet. 
Erityisesti tuuli vaikuttaa tehos-
teiden käyttäytymiseen siten, että 

nimetä palovartija, jonka tehtävä 
on irtikytkettyjen tilojen valvomi-
nen. Palovartijalla ei saa olla palo-
vartijan tehtäviä haittaavia muita 
samanaikaisia tehtäviä hoidettava-
naan. Rakennuksen palovartijana ei 
voi toimia tehostetoteutuksen pa-
lovartija, sillä tehostetoteutuksen 
palovartijan tehtävänä on valvoa 
tehosteiden käyttöä käyttöpaikalla, 
kun taas rakennuksen palovartija 
joutuu valvomaan kaikkia tiloja, 
joita irtikytkentä koskee. Omaeh-
toisten paloilmoitinlaitteistojen 
irtikytkennöissä palovartiointijär-
jestelyistä päättää rakennuksen tai 
tilan omistaja.

Joissakin kokoontumistiloissa on 
käytössä erillisiä paloilmoittimen  
irtikytkentälaitteita. Nämä laitteet 
toimivat ajastimella, ja niitä käyt-
tää rakennuksen tai tilan omistajan 
luvalla esimerkiksi tapahtumajär-
jestäjän nimeämä vastuuhenkilö. 
Näissäkin tapauksissa irtikytken-
nän ajaksi on tiloihin järjestettävä 
palovartiointi.

Käytettäessä tehosteita ulkona, 
tulee huomioida läheisten raken-
nusten paloilmoitinjärjestelmät 
sekä ilmanottokanavat. Mikäli on 
mahdollista, että savu kulkeutuu 
paloilmoittimella varustettuun 
rakennukseen, on rakennuksen pa-
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tuotteet eivät välttämättä lennä ha-
luttuun suuntaan. Sade puolestaan 
vaikuttaa tehosteisiin muun muas-
sa siten, että kastuneet tehosteet 
eivät toimi tai ne laukeavat väärään 
aikaan. Sateen ja kosteuden aihe-
uttamia vaikutuksia voidaan estää 
suojauksella.

Tulipalon syttymisen ja leviämisen 
vaara on aina otettava huomioon 
tehosteita käytettäessä 89. Ennen to-
teutusta on muistettava tarkastaa, 
onko alueelle annettu metsä- tai 
ruohikkopalovaroitus. Pelastusvi-
ranomainen voi tehosteilmoitusta 
käsitellessään jo ottaa kantaa sii-
hen, voiko tuotteita käyttää metsä- 
tai ruohikkopalovaroituksen aika-
na. Käytön vastuuhenkilön tulee 
myös keskeyttää tehostetoteutus 
tai jättää se toteuttamatta, mikäli 
havaitsee, että suojaetäisyydet eivät 
esimerkiksi tuulen vaikutuksesta 
riitä tai tuotteita ei voida turvalli-
sesti käyttää. 

89 Pelastuslaki 379/2011 6 ja 9 §.
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Liite 1. Esimerkki tehosteilmoituslomakkeesta. 
 
Säädösperusta: Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 81 § [muutos 

358/2015] 
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015) 62 § 
Pelastusviranomaisen paikallisesti määrittelemät turvallisuusvaatimukset. 

 
ILMOITUS TEHOSTEIDEN KÄYTÖSTÄ 
 
Käytön vastuuhenkilö                            

Nimi               Tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjan nro 
ja voimassaoloaika 

 
Yhteystiedot          
        Osoite ja puhelinnumero 
 
Yrityksen tiedot,                             
laskutustiedot    Yrityksen nimi            Y-tunnus/henkilötunnus 
 
              
        Osoite 
 
Vakuutusturva                               
        Vakuutusyhtiö             Vastuuvakuutusnumero 
 
Käyttöpaikka          
        Käyttöpaikka, osoite ja kohteen nimi 
 
Käyttöaika, kesto         
        Päivämäärä ja kellonaika, kesto 
 
Toiminnan tarkoitus        
 
Arvio tilaisuuden 
osallistujamäärästä        
 
Käytettävät tehosteet 
tiedot voidaan esittää myös erilli-
sellä liitteellä 

Luokka Määrä, 

kpl/kg/l 

Korkeus, 

m 

Leveys, m Kesto,s Suoja- 

etäisyys 

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 



 

48 

 
 
Räjäytyssuunnitelma, jossa esitetään tehtävät räjäytystyöt 
      
 
Käytettävien tehosteiden säilytys-, varastointi- ja vartiointijärjestelyt alueella 
      
 
Toimintaohjeet tuotteiden turvalliselle käytölle 
      
 
Palovartiointijärjestelyt, alkusammutuskalusto ja toimintaohjeet onnettomuuksien varalta 
      
 
 
Ilmoitus tehosteiden käytöstä on tehtävä alueen pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen ai-
ottua käyttöajankohtaa. 
 
 
      
päiväys ja allekirjoitus / nimenselvennys 
 
      
Yhteystiedot 
 
Liitteet 

1. Asemapiirros, josta selviää tehosteiden ajateltu käyttö- ja säilytyspaikka ja pelastustie. 
2. Piirros esiintymislavasta, johon on merkitty poistumisreitit, tehosteiden sijoittelu sekä tiedot 

lavan soveltuvuudesta tehosteiden käyttöön ja lavan mitat. 
3. Rakennuksen tai maanomistajan kirjallinen lupa tehosteiden käyttöön. 
 
Tapauskohtaisesti ilmoitukseen tulee liittää tai palotarkastuksella esittää päätöksessä mainittuja 
muita tehosteiden käytön turvallisuuteen liittyviä todistuksia: 
4. tilapäisten rakenteiden pystytystodistus  
5. todistus esiintymislavan sisusteiden syttyvyysluokasta. 

 
Lisätietoja 
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Liite 2. Esimerkki tehostetoteutuksen palotarkastuksen tarkistuslistasta. 
 
TEHOSTETOTEUTUKSEN PALOTARKASTUS 
 
 
ASIAKIRJAT 

 Tehosteiden käytöstä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen aiottua 
toteutusta. 

 Rakennuksen tai maanomistajan kirjallinen lupa tehosteiden käyttöön. 
 Tilapäisten rakenteiden toimittajan hyväksyntä, että rakenteet soveltuvat pyroteknisten tuotteiden käyt-

töpaikaksi. 
 Tapahtuman pelastussuunnitelmassa on huomioitu tehosteiden käyttö. 
 Tehosteiden käytön vastuuhenkilö on paikalla ja hänellä on esittää voimassa oleva tehosteräjäyttäjän lu-

pakirja. 
 
TUOTTEET 

 Käytettävät tuotteet ovat ilmoituksen mukaisia. 
 Käytettävät tuotteet on kiinnitetty tukevasti alustaansa. 
 Tuotteet on sijoitettu siten, että suojaetäisyydet täyttyvät. 

 
PALOVARTIOINTI JA ALKUSAMMUTUSKALUSTO 

 Palovartijoiden määrä on ilmoituksen mukainen ja riittävä. 
 Palovartijoilla on riittävä kohdetuntemus. 
 Palovartijat on perehdytetty tehtäväänsä ja toteutuksen etenemiseen. 
 Palovartijoilla on riittävät alkusammutustaidot. 
 Palovartijoilla on soveltuva sammutusvarustus. 
 Käyttöpaikalla on ilmoituksen mukainen alkusammutuskalusto. 
 Alkusammutuskalusto on sijoitettu tarkoituksenmukaisesti eri puolille käyttöpaikkaa ja se on esteettö-

mästi käyttöönotettavissa. 
 
MUUT TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 

 Käyttöpaikan sisusteet ovat vaikeasti syttyviä (SL1 tai vastaava). 
 Laukaisupaikalta on esteetön näkyvyys tehosteisiin. 
 Ulkotiloissa on käytössä vain ulkotiloihin tarkoitettuja sähkölaitteita ja -johtoja. 
 Käyttöpaikalla on tarvittavat turvamerkit. 
 Tarvittavat irtikytkennät automaattiselle paloilmoittimelle ja -savunpoistolaitteistolle on tehty. 
 Sääolosuhteet on otettu huomioon. 
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Liite 3. Esimerkki tilapäisten rakenteiden pystytystodistuksesta. 
 
TILAPÄISTEN RAKENTEIDEN PYSTYTYSTODISTUS 
 
 
 
Tiedot tapahtumasta, jossa tilapäisiä rakenteita käytetään 
 
 

Nimi:  _________________________ 

 

Aika:  _________________________ 

 

Paikka:  _________________________ 

 

Käyttötarkoitus: _________________________ 

 

Tuulirajoitus:  _________________________ 

 

Valmistaja:  _________________________ 

 
 
 
Vakuutamme, että tilapäinen rakenne tai rakennelma on pystytetty valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeen mukai-
sesti ja että pystytys on toteutettu hyvän rakennustavan mukaisesti. 
 
Rakennusvalvontaviranomaiselle on toimitettu ilmoitus tilapäisten rakenteiden käytöstä. Pystyttämisessä on 
otettu huomioitu rakennusvalvontaviranomaisen määrittämät vaatimukset. 
 
Rakenteiden kantavuutta tarkkaillaan koko käytön ajan valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Ra-
kennelma on varustettu tarvittaessa tuulimittarilla, josta voidaan todentaa turvallinen käyttö. 
 
Käytettävä rakenne tai rakennelma on tarkoitettu aiottuun käyttöön. 
 
 
 
Paikka ja aika, nimenselvennys 
 
 
 
________________________________  _________________________________ 
Rakenteiden pystytyksestä vastaava Tapahtuman turvallisuuspäällikkö 
 
 


